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nVent RAYCHEM E-150
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For system Temperature Code, see heating cable or design documentation./ Temperaturklasse des Systems siehe
Heizband- oder Auslegungsdokumentation./Pour le code de température du systeme, voir le cable chauffant ou la
documentation technique./ Zie voor de Temperatuurcode van het systeem de documentatie over de verwarmingskabel of
het ontwerp./ For systemtemperaturkode, se varmekabel- eller konstruksjonsdokumentasjon./ For systemtemperaturkod,
se varmekabel- eller designdokumentation/ Se i dokumentationen til varmekablet eller konstruktionen vedrgrende
systemets temperaturkode./ Jarjestelman lampétilakoodi on merkitty Iammityskaapeliin tai suunnitteluasiakirjoihin./

Per il Codice Temperatura del sistema, vedere la documentazione di progetto o del cavo scaldante./ Para ver

informacién sobre el cédigo de temperatura, consulte la documentacion del cable de calentamiento o del disefio./ Kod
temperatury systemu - patrz dokumentacja przewodu grzewczego lub dokumentacja projektowa./ [1nsi onpepenexus
TeMnepaTypHOro Kiacca UCTeMbl CM. MapKUPOBKY rpetoLLLero Kabesst Ui NpoeKTHYIo AokymeHTaLumio./ Kod teploty
systému viz topny kabel nebo projektovou dokumentaci./ A rendszer hémérsékleti kodjaért lasd a fiitékabel- vagy a
tervezési dokumentaciot./ Za Sifru temperature sustava, vidi grijaci kabel ili projektnu dokumentaciju.

(1) Hazardous Locations: Ex-Bereiche/ Zones explosibles/ Gevaarlijke locaties/ Farlige omrader/ Farlig plats/ Farlige

omrader/ Vaaralliset tilat/ Zone pericolose/ Ubicaciones de riesgo/ Strefy zagrozone wybuchem/ OnacHble mecta/
Nebezpecna prostredi/ Veszélyes helyszinek/ Opasne lokacije
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ENGLISH

A WARNING: The purchaser should make the
manufacturer aware of any external effects or
aggressive substances that the equipment may be
exposed to.

/\ WARNING: To prevent electrical shock o fire, this
product must be installed correctly. Water ingress must
be avoided before and during the installation.

De-energise circuits before installation or servicing.
Maximum nominal current rating of over-current
protection: 40 A.

Persons involved in the installation and testing of elec-
tric trace heating systems shall be suitably trained in all
special techniques required. Installation shall be carried
out under the supervision of a qualified person

Ground fault equipment protection must be used on
each heating cable circuit as arcing may not be
stopped by conventional circuit breakers. Before
installing this product, read the instructions completely.
Keep ends of trace heaters and kit components dry
before and during installation

The electrically conductive covering (braid) of the
heating cable shall be connected to a suitable earthing
terminal

The presence of the heating cables shall be made
evident by the posting of caution signs or markings at
appropriate locations and/or at frequent intervals along
the circuit

The insulation resistance of the heating cable shall be
measured and recorded after installation and shall not
be less than 20 MOhm (or a higher value if specified by
the manufacturer).

Avoid skin and eye contact with sealing grease.
Consult nVent RAYCHEM safety datasheet VEN 0058,
(INSTALL-027)

Schedule of limitations

The maximum surface temperature depends on the
configuration of the Trace Heating system, determined
in accordance with IEC/IEEE 60079-30-1.

Minimum ambient temperature: =55°C
Maximum ambient temperature: +55°C
Maximum operating temperature, power “on”: +150°C
Maximum exposure temperature, power “off”. +200°C

Installation instruction for low profile end seal kit E-150
For use with all nVent RAYCHEM BTV-, QTVR-,
XTV- and KTV-heating cables.

Rated Voltage: 277 V
Rated Current: 40A

DEUTSCH

A ACHTUNG: Der Kaufer sollte den Hersteller

auf etwaige duRere Einwirkungen oder aggressive
Substanzen, denen das Geré&t ausgesetzt sein konnte,
aufmerksam machen.

A ACHTUNG: Zur Vermeidung von elektrischem
Schlag und Branden muf dieses Produkt
vorschriftsmaRig montiert werden. Das Eindringen
von feuchtigkeit muB vor und wahrend der Montage
vermieden werden.

Schalten Sie den Heizkreis vor Montage oder Wartung ab.
Maximale Nennstrombelastbarkeit des
Uberstromschutzes: 40 A.

Personen, die mit der Installation und Priifung von
elektrischen Begleitheizungssystemen befasst sind,
mussen in allen erforderlichen Spezialtechniken
entsprechend geschult sein. Der Einbau muss unter
der Aufsicht einer sachkundigen Person durchgefiihrt
werden.

Alle Heizkreise missen tber Fl-Schutzschalter
abgesichert werden, da ein herkdmmlicher
Sicherungsautomat bei Funkenbildung unter
Umsténden nicht anspricht.

Halten Sie die Enden der Heizkabel und Komponenten
vor und wahrend der Installation trocken.

Die elektrisch leitende Ummantelung (Geflecht) des
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Heizkabels ist an eine geeignete Erdungsklemme
anzuschlieRen.

Das Vorhandensein der Heizkabel ist durch das
Anbringen von Warnschildern oder Markierungen

an geeigneten Stellen und/oder in regelméaigen
Abstanden entlang des Heizkreises deutlich zu machen.
Der Isolationswiderstand des Heizkabels ist nach der
Installation zu messen und aufzuzeichnen und darf
nicht weniger als 20 MOhm (oder einen hoheren Wert,
falls vom Hersteller angegeben) betragen.

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfaltig und
vollstandig, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Vermeiden Sie Haut-und Augenkontakt mit dem
Abdichtmittel. Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt
VEN 0058), INSTALL-027).

Liste der Einschrankungen

Die maximale Oberflachentemperatur hangt von der
Konfiguration des Begleitheizungssystems ab, die
gemal IEC/IEEE 60079-30-1 bestimmt wird.

Minimale Umgebungstemperatur: —=55°C
Maximale Umgebungstemperatur: +55°C
Maximale Betriebstemperatur, eingeschaltet: +150°C
Maximale Einsatztemperatur, ausgeschaltet: +200°C

Montageanleitung fiir den Endabschlufl Flachprofil
nVent RAYCHEM E-150. Zur Verwendung an allen
nVent RAYCHEM-Heizbandern BTV-, QTVR-, XTV- und
KTV.

Bemessungsspannung: 277 V
Nennstrom: 40 A

FRANCAIS

A ATTENTION: Lacheteur doit informer le fabricant
de tous les effets externes ou substances agressives
auxquels I'équipement peut étre exposé.

A ATTENTION: Pour éviter tout risque d'électrocution
ou d'incendie ce produit doit étre installé
correctement. La pénétration d'eau doit étre évitée
avant et pendant l'installation.

L'alimentation doit étre coupée avant toute installation,
maintenance ou intervention.

Courant nominal maximal de la protection contre les
surintensités : 40 A.

Les personnes participant a l'installation et a l'essai
des systémes de tragage électrique doivent étre conve-
nablement formées a toutes les techniques spéciales
requises. Linstallation doit étre effectuée sous la super-
vision d'une personne qualifiée.

Un dispositif de protection différentielle doit étre utilisé
pour chaque circuit de tragage. En effet, un éventuel
amorgage d'arc électrique peut ne pas étre détecté par
un disjoncteur classique.

Les instructions d'installation doivent étre lues

en entier avant de procéder a l'installation de ce produit.
Les kits de connexion et terminaison et fins de cable
chauffant doivent étre tenus au sec avant et pendant
l'installation.

La tresse électriquement conductrice du cable chauf-
fant doit étre connectée a une borne de mise a la terre
appropriée.

La présence de tragage électrique devra étre rendue
évidente par l'installation de signalisation ou des
marquages aux endroits appropriés et/ou a intervalle
réguliere

La résistance d'isolement du cable chauffant doit étre
mesurée et enregistrée apres l'installation et ne doit pas
étre inférieure a 20 MOhm (ou une valeur supérieure si
le fabricant le spécifie)

Eviter le contact de la peau et des yeux avec le gel
d'étanchéité.

Se reporter a la fiche de sécurité nVent RAYCHEM VEN
0058, (INSTALL-027).

Liste des restrictions

La température maximale de surface dépend de la
configuration du systeme de tragage, déterminée
conformément a la norme IEC/IEEE 60079-30-1«.

Température ambiante minimale : —=55°C
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Température ambiante maximale : +55°C
Température d'exposition maximale sous tension:
+150 °C

Température d'exposition maximale hors tension :
+200 °C

Notice d'installation du kit de terminaison plat
nVent RAYCHEM E-150. Pour les rubans chauffants
nVent RAYCHEM de type BTV, QTVR, XTV et KTV.

Tension maximale : 277 V
Intensité maximale: 40 A

NEDERLANDS

A OPGELET: De koper dient de fabrikant op de hoogte
te stellen van eventuele externe effecten of agressieve
stoffen waaraan de produkten kunnen worden bloot-
gesteld.

A OPGELET: Om elektrische schokken of vuur te voor-
komen, moet dit produkt correct geinstalleerd worden.
Het binnendringen van water in de kabel moet voor en
tijdens de installatie vermeden worden.

Schakel de stroomcircuits uit voor de installatie of het
onderhoud.

Maximaal nominale stroomsterkte voor overstroombe-
veiliging: 40 A.

Personen die betrokken zijn bij de installatie en het
testen van elektrische heat-tracingsystemen moeten
voldoende zijn opgeleid in alle vereiste speciale technie-
ken. De installatie wordt uitgevoerd onder toezicht van
een gekwalificeerd persoon.

leder circuit moet beveiligd worden met een
aardlekschakelaar omdat vonkvorming mogelijk niet
door de zekering of automaat wordt gestopt.

Lees vooraleer met de montage aan te vangen, de
installatie-instructies volledig door.

Hou de uiteinden van de verwarmingskabels en kompo-
nenten droog voor en tijdens installatie.

De elektrisch geleidende bekleding (Vlecht) van de
verwarmingsketel moet worden aangesloten op een
geschikte aardklem.

De aanwezigheid van verwarmingskabels moet aange-
duid worden door het aanbrengen van waarschuwings-
borden of markering op geschikte plaatsen en/of met
regelmatige tussenpozen langs het circuit.

De isolatieweerstand van de verwarmingskabel moet na
de installatie worden gemeten en geregistreerd en mag
niet lager zijn dan 20 MOhm (of een hogere waarde
indien gespecificeerd door de fabrikant).

Vermijd huid-en oogcontact met het afdichtingsvet.
Raadpleeg nVent RAYCHEM's Veiligheidsinformatieblad
VEN 0058, (INSTALL-027).

Schema van beperkingen

De maximale oppervlaktetemperatuur is afhankelijk van
de configuratie van het heat-tracingsysteem, bepaald
volgens IEC/IEEE 60079-30-1.

Minimale omgevingstemperatuur: —55°C

Maximale omgevingstemperatuur: +55°C

Maximale bedrijfstemperatuur, ingeschakeld: +150°C
Maximale blootstellingstemperatuur, uitgeschakeld: +200°C

Installatie-instructies voor de laag profiel
eindafwerking nVent RAYCHEM E-150. Voor gebruik
met alle nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV en

KTV verwarmingskabels.

Maximale spanning: 277V
Nominale stroom: 40 A

NORSK

A ADVARSEL: Kjgperen skal gjgre produsenten opp-
merksom pa eksterne pakjenninger eller aggressive
stoffer som utstyret kan bli utsatt for.

A ADVARSEL: For & unnga elektrisk stgt og mulighet
for branntillep, méa dette produktet installeres riktig.
Vanninntrengning MA unngas bade for og under
installasjonen.

Frakoble spenningstilfgrsel for installasjon eller ved|i-
kehold

Maximum nominell strgmtrekk for sikringsvern: 40 A
Personer som er involvert i installasjon og testing av
elektriske varmekabelanlegg skal veere oppleert pa
passende mate i alle spesielle teknikker som kreves.
Installasjonen skal utfgres under tilsyn av en kvalifisert
person.

Jordfeilvern méa benyttes pa hver varmekabelkurs,
siden vanlige sikringsvern muligens ikke lg@ser ut ved
gnistdannelser.

Les installasjonsbeskrivelsen ngye fgr installasjon av
dette produktet.

Hold varmekabelens ender og komponenter tgrre, fgr og
under installasjon.

Skjeermen pa varmekabelen skal tilkobles rekkeklemme
som er forbundet med jord

Varmekabelinstallasjonen skal gjgres synlig utvendig
pa rgrkapslingen, med merkeskilt pa synlige plasser og
over hele utstrekningen til varmekabel kursen.
Varmekabelens isolasjonsmotstand skal méales og
registreres etter installasjon, og skal ikke veere mindre
enn 20 MOhm (eller en hayere verdi hvis spesifisert av
produsenten).

Unnga at tettningsfettet far kontakt med

hud og gyne. Konsulter nVent RAYCHEM sikkerhetsda-
tablad VEN 0058, (INSTALL-027).

Begrensninger

Maksimal overflatetemperatur avhenger av konfigura-
sjonen av varmekabel-systemet, i henhold til IEC / IEEE
60079-30-1.

Minimum omgivelse temperatur: =55°C
Maximum omgivelse temperatur: +55°C
Maximum driftstemperatur, med spenning “pa": +150°C
Maximum eksponeringstemperatur, spenning “av": +200°C

Monteringsanvisning for mekanisk endeavsluttningsett
nVent RAYCHEM E-150. Brukes til alle nVent RAYCHEM
BTV, QTVR, XTV og KTV varmekabler.

Nominell spenning: 277V
Merkestrgm: 40A.

SVENSKA

A VARNING: Koparen ska gora tillverkaren medveten
om extern paverkan eller aggressiva &mnen som utrust-
ningen kan utsattas for.

A VARNING: For att forebygga elchock och brand
maste denna produkt installeras korrekt. Produkten
maste skyddas for intrangande vatten fére och under
installationen.

Sla ifran spanning innan installation eller service.

Max nominellt strémvarde pa Gverstrémsskydd: 40 A
Personer som ar involverade i installationen och
testningen av varmekabelsystemet skall vara lampligt
utbildade i alla nodvandiga tekniker. Installationen skall
goras i Overseende av kvalificerad person.
Jordfelsbrytare maste anvéandas for varje varmekabel-
grupp da ljusbage eventuellt inte stoppas av konventio-
nella sékringar.

L&ds genom hela monteringsanvisningen innan
installationen pabdrjas.

Hall varmekabelandar och komponenter torra fore och
under installation.

Den elektriska ledande manteln (flatan) pa varmekabeln
skall anslutas till [amplig jordplint.

Monterad varmekabel skall synliggéras med markning
eller varningsskyltar vid lampliga platser och/ eller med
jamna intervall langsmed kretsen.

Isolationen pa varmekabeln skall mé&tas och registreras
efter installation och skall inte vara lagre &n 20 MOhm
(eller hogre varde om det ar sa angivet av tillverkare).
ter installasjon, og skal ikke vaere mindre enn 20 MOhm
(eller en hgyere verdi hvis spesifisert av produsenten).
Undvik hud- och 6gonkontakt med tatningsmedlet.
Konsultera nVent RAYCHEM sakerhetsdatablad VEN
0058, (INSTALL-027).
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Begransningar

Max yttemperatur beror pa konfiguration av varmeka-
belsystemet, bestamd i enlighet med IEC/IEEE60079-
30-1.

Min. omgivningstemperatur: =55°C

Max omgivningstemperatur: +55°C

Max drifttemperatur, spanning pa: +150°C

Max exponeringstempertur, spanning av: +200°C

Monteringsanvisning for lagprofilandavslutning
nVent RAYCHEM E-150. Anvands till nVent RAYCHEMS
BTV-, QTVR-, XTV- och KTV-varmekablar.

Markspanning: 277V
Mérkstrom: 40 A

DANSK

A ADVARSEL: Kgberen skal gere producenten
opmaerksom pa eksterne pavirken eller aggressive
stoffer, som udstyret kan udseettes for.

A ADVARSEL: For at undga elektrisk sted,
kortslutning eller lysbuedannelse skal produktet
monteres korrekt, og vandindtreengen skal undgas fgr
og under montagen.

Sluk alle stremkredse for installation eller service
Maksimal nominel strgm af overstremsbeskyttelse: 40 A.
Personer, der er involveret i installation og afprgvning
af elektriske heattrace systemer, skal veere passen-

de uddannede i installation af heattrace systemer.
Installation skal udfgres under opsyn af en kvalificeret
person.

Fejlstramsrelee skal anvendes ved elektrisk

beskyttelse af varmekabler da overstrgmsbeskyttelse
ikke i alle tilfeelde giver den forngdne sikkerhed.

Hold enderne p& varmekabler og komponenter tgrre for
og under installationen.

Den elektrisk ledende skeerm (fletning) pa varmekablet
skal tilsluttes en passende jordklemme.

Information vedrgrende varmekablerne skal ggres tyde—
lige ved placering af advarselsskilt eller markeringer pa
passende steder og / eller med hyppige intervaller langs
installationen

Varmekablets isolationsmodstand skal méales og regi-
streres efter installationen og ma ikke veaere mindre end
20 MOhm (eller en hgjere veerdi, hvis fabrikanten har
specificeret det).

Lees hele montagevejledningen inden arbejdet
pabegyndes.

Undga hud- og gjenkontak med forseglingsmassen.

Se nVent RAYCHEM sikkerhedsdatablad VEN 0058,
(INSTALL-027)

Begraensnings skema

Den maksimale overfladetemperatur afhaenger af konfi-
gurationen af Trace Heat-systemet, bestemt i overens-
stemmelse med IEC / IEEE 60079-30-1.

Minimum omgivelsestemperatur: =55°C

Maksimum omgivelsestemperatur: +55°C

Maks. vedligeholdelses- eller vedvarende
eksponeringstemperatur teendt : +150°C

Maks. periodisk eksponeringstemperatur slukket: +200°C
Lavprofil endeafslutning som installeres uden brug af
varme under isoleringen.

Kan anvendes til afslutning af fglgende selvregulerende
varmekabler: BTV, QTVR, XTV og KTV. Godkendt til brug
i Ex-omréader (EEx e)

Nominel spaending: 277VAC
Nominel strgm: 40A

suowmi
A VAROITUS: Ostajan tulisi tiedottaa valmistajalle

kaikista ulkopuolisista haittatekijoista tai agressiivisista
aineista joille laitteisto voi altistua.
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A VAROITUS: Tama tuote pitaa asentaa oikein, ja
veden padsy kappelin siséén tulee estéd ennen
asennusta ja asennuksen aikaan, jotta valtetaan
sahkoiskut ja oikosulut.

Kytke piirit jannitteettomiksi ennen asennusta tai
huoltoa.

Ylivirtasuojauksen maksimi nimellinen virta-arvo: 40 A.
Saattolammitysjarjestelmien asennukseen ja testauk-
seen liittyvat henkilot tulee olla asianmukaisesti kou-
lutettu vaadittuihin erikoistekniikkoihin. Asennus tulee
suorittaa patevan henkilon valvonnassa.
Vikavirtasuojaa on kaytettava kaikissa
lampdokaapelipiireissa, koska valokaari ilmicté ei voida
luotettavasti perinteisilld tavoilla estaa.

Pid& lampokaapelin paét ja pakkauksen osat kuivina
asennuksen aikana.

S&hkoa johtava lampdkaapelin vaippa (suojapunos)
tulee kytkea sopivaan maadoitusliittimeen.
Lampokaapelista varoittavat tarrat ja merkit on kiinni-
tettava sopiviin kohtiin ja/tai tietyin valein koko piirin
matkalle.

Lampdkaapelin eristysresistanssi tulee mitata ja kirjata
ylos asennuksen jélkeen ja se ei saa olla alle

20 MOhm (tai suurempi raja-arvo jos valmistaja on nain
maéaritellyt).

Lue asennusohjeet kokonaan lapi ennen tuotteen
asennusta.

Valta suojausaineen paasy iholle ja silmiin.

Tutustu nVent RAYCHEM in turvallisuustiedotteeseen
VEN 0058, (INSTALL-027).

Rajoitukset

Maksimi pintalampdtila riippuu lammitysjarjestelmén
asetteluista, jotka on méaritelty IEC/IEEE 60079-30-1
mukaisesti.

Minimi ymparistélampétila: =55°C

Maksimi ymparistélampétila +55°C

Maksimi kayttdlampdtila, jannite paalle kytkettyna: +150°C
Maksimi altistuslampdtila, jannite pois kytkettyna: +200°C
Matalarakenteisen nVent RAYCHEM E-150 loppupaa-
tepakkauksen esennusohjeet nVent RAYCHEM BTV,
QTVR, XTV ja KTV -lamptkaapeleille

Nimellisjannite: 277V
Virtarajoitus: 40 A

ITALIANO

A ATTENZIONE: L'acquirente deve informare il produt—
tore di eventuali effetti esterni o sostanze aggressive a
cui l'apparecchiatura puo essere esposta.

A ATTENZIONE: per prevenire possibili shock
elettrici o incendi, questo prodotto deve essere
installato correttamente. Infiltrazioni di acqua devono
essere evitate prima e durante l'installazione.

Togliere alimentazione ai circuiti prima dell'installazione
o della manutenzione.

Corrente nominale massima di protezione da sovracor-
rente: 40 A.

Le persone coinvolte nell'installazione e nel collaudo
dei sistemi di tracciamento elettrico devono essere
adeguatamente formate per tutte le attivita richieste.
Linstallazione deve essere eseguita sotto la supervisio-
ne di una persona qualificata.

Ogni circuito di cavo scaldante deve essere provisto di
differenziale in quanto archi elettrici potrebbero NON
essere rilevati da interruttori convenzionali. Prima di
installare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
Mantenere le estremita dei cavi scaldanti ed i compo-
nenti del kit asciutti prima e durante l'installazione.

La calza metallica (treccia) del cavo scaldante deve
essere collegata a un morsetto di terra adeguato.

La presenza dei cavi scaldanti deve essere resa evi-
dente da etichette di avvertimento messe in posizioni
adeguate e/o ad intervalli regolari lungo il circuito.

La resistenza di isolamento del cavo scaldante deve
essere misurata e registrata dopo l'installazione e non
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deve essere inferiore a 20 MOhm (o un valore piu eleva-
to se specificato dal produttore).

Evitare il contatto del sigillante con occhi e pelle.
Consultare la scheda di sicurezza

VEN 0058, (INSTALL-027).

Prescrizioni

La massima temperatura superficiale dipende dalla
configurazione del sistema di tracciamento elettrico,
determinata in accordo a IEC / IEEE 60079-30-1.

Temperatura ambiente minima: —55°C

Temperatura ambiente massima: +55°C

Temperatura massima di esercizio, power “on": +150°C
Temperatura massima di esposizione, power »off«
+200°C

Istruzioni per l'installazione del kit lato non alimentato a
basso profilo nVent RAYCHEM E-150. Da utilizzare per i
cavi scaldanti nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV e KTV.

Tensione nominale: 277V
Corrente nominale: 40 A.

ESPANOL

A ATENCION: El comprador debe poner en cono-
cimiento del fabricante los efectos externos o las
sustancias agresivas a las que puede estar expuesto
el equipo

A ATENCION: Para evitar todo riesgo

de electrocucién o de incendio, se debe instalar

el producto correctamente.

Desconecte los circuitos antes de la instalacion o el
mantenimiento.

Méxima corriente nominal de proteccion contra sobre-
corriente: 40 A.

Las personas que participen en la instalacion y el
ensayo de sistemas de calefaccion eléctrica de trazado
deberan estar debidamente capacitadas en todas las
técnicas especiales que se requieran. La instalacion

se llevard a cabo bajo la supervisién de una persona
calificada.

Mantenga secos los extremos de los cables calefac-
tores y los componentes del kit antes y durante la
instalacion.

La cubierta conductora de electricidad (Trenza) del
cable calefactor se conectard a un terminal de tierra
adecuado.

La presencia de los cables calefactores se hara evi-
dente mediante la colocacion de sefiales o marcas

de precaucion en lugares apropiados y/o a intervalos
frecuentes a lo largo del circuito

La resistencia del aislamiento del cable calefactor se
medird y registrara después de la instalacion y no sera
inferior a 20 MOhm (o un valor superior si asi lo especi-
fica el fabricante).

Antes y durante la instalacion, impedir la entrada de
agua. Debido a que un eventual arco eléctrico no puede
ser detectado por un magnetotérmico convencional, se
debe utilizar una proteccion diferencial para cada uno
de los circuitos de traceado electrico.

Antes de instalar el producto, leer las instrucciones en
su totalidad.

Evitar el contacto de la grasa de sellado con la

piel o los ojos.

Consultar la ficha de seguridad nVent RAYCHEM

VEN 0058, (INSTALL-027).

Lista de limitaciones

La temperatura maxima de la superficie depende de la
configuracion del sistema de trazado de calor,
determinada de acuerdo con IEC / IEEE 60079-30-1.

Temperatura ambiente minima: —=55°C

Temperatura ambiente maxima: +55°C

Temperatura méaxima de funcionamiento, encendido:
+150°C

Temperatura maxima de exposicion, potencia »apaga-
da«: +200°C

Instrucciones de instalacion para el kit final de bajo
perfil nVent RAYCHEM E-150. Para uso con todos los
cables calefactores de nVent RAYCHEM tipos
BTV-QTVR-XTV y KTV.

Voltage Nominal: 277V
Corriente nominal: 40 A.

POLSKI

A UWAGA: Kupujacy powinien poinformowac produ-
centa o wszelkich czynnikach zewnetrznych lub agre-
sywnych substancjach, na ktére moga by¢ narazone
urzadzenia.

A UWAGA: W celu unikniecia porazenia elektrycznego
lub pozaru produkt musi by¢ prawidtowo zainstalowa-
ny. Nie dopuszczaé do zawilgocenia przed i w trakcie
montazu. Odtgczy¢ zasilanie przed montazem lub
przegladem.

Odtaczyc zasilanie przed montazem lub obstuga.
Maksymalna wartos$¢ zabezpieczenia nadpradowego:
40 A

Osoby instalujgce i/lub testujgce elektryczne systemy
grzewcze powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

we wszystkich wymaganych procedurach. Instalacja
powinna by¢ przeprowadzona pod nadzorem wykwali-
fikowanej osoby.

Kazdy obwdd grzewczy powinien posiada¢ zabezpie-
czenie réznicowo-pradowe, poniewaz standardowe
zabezpieczenia nie chronig przed iskrzeniem. Przed
zamontowaniem niniejszego zestawu nalezy zapoznac
sie z instrukcja.

Oplot ochronny kabla grzejnego nalezy podtaczy¢ do
odpowiedniego zacisku uziemiajacego.

Elektryczny system grzewczy musi zosta¢ oznakowany
za pomoca naklejek ostrzegawczych w regularnych
odstepach wzdtuz catego obwodu grzewczego.

Po zakoriczeniu montazu nalezy zmierzy¢ rezystancje
izolacji, nastepnie zanotowaé wartos¢ w protokole
odbioru koricowego. Wartos¢ nie moze by¢ mniejsza
niz 20 MOhm.

Unikag kontaktu Zelu uszczelniajacego ze skora i
oczami.

Zasady bezpieczenstwa ujeto w broszurze

nVent RAYCHEM VEN 0058, (INSTALL-027).

Rodzaje ograniczen

Maksymalna temperatura powierzchni zalezy od konfi-
guracji systemu ogrzewania grzewczego, zgodnie z IEC /
|IEEE 60079-30-1.

Minimalna temperatura otoczenia: =55 °C

Maksymalna temperatura otoczenia: +55 °C
Maksymalna temperatura robocza, zasilanie wtgczone:
+150 °C

Maksymalna temperatura robocza, zasilanie wytgczone:
+200 °C

Instrukcja montazu ptaskoprofilowego zestawu pota-
czeniowego S-150. Uzywac do przewoddéw grzejnych
BTV, QTVR, XTV i KTV firmy nVent RAYCHEM

Napiecie znamionowe: 277 V
Prad znamionowy: 40 A.

PYCCKUM

A NPEAYNPEXAEHUE: MNMokynatenb JOMmKeH
YBEAIOMWTb MPOV3BOANTENS O NIOBBIX BHELUHUX
BO3[eVICTBWAX UMW arpeCcCuBHbIX Cpeaax, KoTopbiM
MO>XeT NoABepraTbCs 060pyA0BaHye.

A BHUMAHME: [1ns npefoTepatleHuns
NopaXkeH!s 3MeKTPUYECKUM TOKOM WA Noxapa
HacToslLLee n3aenue JOMKHO 6bITb CMOHTUPOBAHO
Haanexalimm o6pasoM.

Heobxoavmo n3beraTb nonagaHus Bogbl 40 Havana
1 B MpoLecce MOHTaxa.

Bce ceTun aneKTponuTaHns HeoBXoAUMO 06ECTOUNTD

nVent.com/RAYCHEM | 7
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Nepes MOHTaXOM UK 0BCNYKMBAHUEM.
COTPYAHVIKM, KOTOPbIE MPUHUMAIOT y4acTue B
MOHTa)e 1 UCMNbITaHUU CUCTEMbI sneKTpooéorpeBa,
[LO/KHbI 6bITb HaANeXallMM 06pa3omM obyyeHbl
BCEM HEO6X0AVMbIM MeToAaM paboTbl. YCTaHOBKa
A0/HKHaA OCYLLEeCTBNATLCA Nog Ha6}'|>>O,Cl€‘HVIeM
KBaJ’II/ICbVILlVIDOBaHHOI'O cneynanucra.

[1ns Kaxkaow Lenu rpetoLLero kabens Heo6Xxoanmo
MCcnosib3oBaTb yCTpOIZCTBO 3aWMTHOrIo OTKNHYEHNA
(y30) NOCKONbKY OBbIYHbIE aBTOMATbI 3aLLUMThI OT
KOPOTKOrO 3aMblKaH1s He MOTyT NpesjoTBpaTUTL
BO3HUKHOBEHMWE UCKP W PaspsifjoB.

KoHUbI rpetoLLero kabens u KOMMNEKTYHoLLME AOMKHbI
XPaHUTBCS B 3aLLMLLEHHOM OT BRaru MecTe o 1 BO
BpeMa MOHTaxa

3MeKTPONpoBoAsLLas 0605104Ka (OnneTka) rpetoLero
Kabena AomkHa 6biTb NOACOeAMHEHA K MOAXOAALLEN
Knemme 3asemneHns

MpvicyTCTBYME rpetoLLmx Kabenein HeoOXoarMo
cAenatb 3aMETHbIM, MOCPeACTBOM pa3MeLLeHNa
npeaynpexzaaroLumx 3HakoB Nin MapKnpoBKK

B COOTBETCTBYIOLMX MECTaX, 1 / UK Yepes
onpesieneHHble NPOMEXyYTKU BAOMb Lien.
ConpoTyBIeHe N30NSALMM MPetoLLiero Kabens
M3MEPSIETCS W PErUCTPUPYETCS MOCIE YCTAaHOBKM 1
[IOMKHO COCTaBNATh He MeHee 20 MOM (unu 6onee
BbICOKOe 3Ha4eHue, ecnv yKazaHo VIBFOTOBVITEHEM).
MoxxanyicTa, NpoYnTaiTe HACTORALLYH MHCTPYKLMIO
MONMHOCTbBIO Nepea HayvasioM MOHTaXka. Cﬂe[],\/ET
nsberatb nonagaHuna FepMeTMpy}OU_lEVI CMa3sKu Ha
KOXY 1 B rnasa ﬂ,OI’\OﬂHMTeJ’IbHy%O VIHCbODMaL[VHO
MOXHO HalUTV B MIHCTpYKLMK Mo 6 e3onacHocTH
VEN 0058, (INSTALL-027).

Ipaduk orpaHuyeHuit

MakcumanbHas TeMnepartypa noBepxHoCcTh 3aBNUCUT
OT KOHbWIypauumn cucTeMbl a11eKTpoo6orpesa,
onpepaensemoit B cootseTcTamn ¢ MOK / MEEE 60079-
30-1.

MuHManbHas TemnepaTtypa OKpy>atoLLiei cpeabl:
-55°C

MakcnmManbHas TemnepaTypa oKpysKatoLLiel cpefbl:
+55°C

MakcumanbHas pabodas TemnepaTtypa, nuTaHve
»BKtOYeHo«: +150°C

MakcumanbHas gonyctumMan TemnepaTtypa, nuTaHve
»BbIKNtOYeHo«: +200°C

WHCTPYKLMSA MO MOHTaXy KOMMaKTHOMO KOHLIEBOW
3agenku nVent RAYCHEM E-150. 1ns ncnonb3oBaHus
¢ rpetowmnmm kabenamu BTV, QTVR, XTV, KTV dupmbl
nVent RAYCHEM.

HoMuHanbHoe HanpsieHve : 277 B
Y oMuHanbHbIN Tok: 40 A

CESKY

/\ UPOZORNENI: Kupujici by mél informovat vyrobce
o jakychkoli vnéjsich ucincich nebo agresivnich latkach,
kterym muze byt zafizeni vystaveno.

/\ WsTRAHA: Aby se zabranilo elektrickému

Soku nebo ohni, musi byt tento vyrobek spravné
namontovan

Pred montazi i v jejim prabéhu musi byt zabréanéno
kontaktu s vodou.

Pred montazi nebo udrzbou odpojte elektricky topny
okruh

Maximalni hodnota elektrického jistice: 40A

Osoby podilejici se na montézi a kontrole systému
elektrického otépéni musi byt radné proskoleny. Montaz
se provadi pod dohledem kvalifikované osoby.
Kazdy okruh topného kabelu musf byt vybaven
proudovym chranic¢em, jelikoz pfi pouziti obvyklych
Jistic nemusi byt zabranéno jiskreni.

Pred zahdjenim montaze prectéte pozorné cely
montazni navod.

8 | nVent.com/RAYCHEM

Pred montazi komponentt chrante vechny konce
topného kabelu pred necistotami, kontaminaci,
mechanickym poskozenim nebo jinym zasahem.
Stinénf (opredeni) topného kabelu musi byt pfipojeno k
vhodnému uzemnéni.

Pritomnost topnych kabel( musi byt zfejma umisténim
vystraznych stitkt v Castych intervalech na vhodnych
mistech podél celého topného okruhu.

Po instalaci topného kabelu je nutno zméfit a
zaznamenat jeho izola¢ni odpor, ktery nesmi byt mensi
nez 20 MOhm (pfipadné vyssi hodnota, pokud je
stanovena vyrobcem).

Zabrante kontaktu tésnici hmoty s pokozkou a jejimu
vniknuti do oci.

Seznamte se s bezpe¢nostnim predpisem

nVent RAYCHEM ¢.VEN

0058, (INSTALL-027).

Dodateéné omezeni

Maximalni povrchové teplota zavisi na navrhu systému
elektrického otapéni a je definovana
v souladu IEC/IEEE 60079-30-1.

Minimalni teplota okoli: -55°C

Maximalni teplota okoli: +55°C

Maximalni provozni teplota, ,pod napétim”: + 150°C
Maximalni expozi¢ni teplota, ,bez napéti’: +200°C

Montézni navod na nizkoprofilové ukoncovaci tésnéni
nVent RAYCHEM E-150. Pro pouziti s topnymi kabely
nVent RAYCHEM typu BTV, QTVR, XTV a KTV.

Jmenovité napéti: 277 V
Jmenovity proud: 40 A

MAGYAR

A FIGYELMEZTETES: A vevének tajékoztatni kell a
gyartét minden olyan kiilsé hatasrol vagy agressziv
anyagrol, amelyek a készlilék ki lehet téve.

A FIGYELMEZTETES: dramiités és t(iz keletkezésének
magakadalyozasa érdekében a terméket az el6irdsnak
megfeleléen kell szerelni. Telepités vagy karbantartas
el6tt fesziiltségmentesitse az aramkaéroket.

A tuldaramvédeklem maximalis névleges drameréssége:
40 A

A kiséroflités rendszerek telepitésében és
tesztelésében részt vevd személyeket megfelelé
képzésben kell részesiteni a sziikséges specidlis
technikai kovetelményekkel kapcsolatban. Az installacié
szakképzet személy felligyelete alatt végezhetd el.

A flitékabel végeit és a komponens készleteket
szarazon kell tartani a szerelés el6tt és alatt is.

A flitékabel elektromosan vezeté burkolatat (védéfonat)
megfelel6 foldeld csatlakozohoz kell csatlakoztatni.

A f(tokabel jelenlétét egyértelmdivé kell tenni a
figyelmeztet6 jelzések vagy jelolések altal megfelel6en
elhelyezve azokat és/vagy kellé gyakorisaggal
feltlintetve az dramkor mentén.

A szigetelési ellendlas mérést el kell végezni és
jegyzékonyvezni a szerelés végeztével, és nem lehet
kevesebb mint 20 MOhm (vagy magasabb érték, a
gyarto eléirdsa szerint).

A termék szerelése eldtt figyelmesen olvassa el a
szerelési utasitast. Szembe ne kerdiljon, a bérrel

ne érintkezzen a témité zsir. Tanulméanyozza a

nVent RAYCHEM biztonsagi adatlapot VEN 0058,
(INSTALL-027). nVent RAYCHEM Ges.m.b.H

Korlatozasok rendje
A maximalis fellileti hémérséklet a kiséréflités rendszer

konfiguracigjatol fligg,amely az IEC/IEEE 60079-30-1
szabvany szerint van meghatérozva

Minimalis kornyezeti hémeérséklet: =55°C

Maximadlis kérnyezeti hémérséklet: +55°C

Maximadlis tzemi hémérséklet, tapellatas “be”: +150°C
Maximalis homérséklet-kitettség, tapellatas “ki": +200°C
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Szerelési utasitas az nVent RAYCHEM E-150 lapos
véglezardhoz. A nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV és
KTV fiitokabelekhez valo alkalmazésra.

Névleges fesziltség: 277V
Névleges aram: 40 A

HRVATSKI

A UPOZORENUJE: Kupujuci by mal informovat vyrobcu
o akychkolvek vedlajsich ucinkoch alebo agresivnych
latkach, ktorym maoze byt zariadenie vystavené.

A UPOZORENUJE: Da bi sprijecili elektricni Sok,

kratki spoj ili iskrenje, ovaj proizvod mora biti ispravno
montiran.

Izbjegavati vlagu prije, kao i za vrijeme montaze.
Iskljucite napajanje prije montaze ili servisiranja.
Maksimalna nazivna struja prekostrujne zastite: 40 A
Osobe ukljuéene u montazu i ispitivanje elektricnih
sustava popratnog grijanja moraju biti odgovarajuce
obucene za sve potrebne posebne tehnike. Montaza
se vrsi pod nadzorom kvalificirane osobe.

S obzirom da iskrenje mozda nece biti sprijeceno
standardnim prekidacem, obavezno koristiti zastitu od
zemnog spoja u svakom krugu grijace trake.

DrZite krajeve grija¢ih kabela i dijelove garniture suhima
prije i za vrijeme montaZe.

Elektricno vodljivi oplet grijaceg kabela mora biti spojen
s odgovarajuc¢im prikljuckom za uzemljenje.
Prisutnost grijacih kabela mora biti vidljiva
postavljanjem znakova upozorenja ili oznaka na
odgovaraju¢im mjestima i/ili u odredenim razmacima
duz grijaceg kruga.

Otpor izolacije grijaceg kabela mora se mjeriti i biljeZiti
nakon ugradnje i ne smije biti manji od 20 MOhm (ili
veci ako ga odredi proizvodac)

Prije pocetka montaze ovog proizvoda, proCitati
montazno uputstvo u cjelosti. Izbjegavati dodir brtvene
mase sa kozom i o¢ima.

Postupiti prema nVent RAYCHEM OVOM uputstvu o
signurnosti VEN 0058, (INSTALL-027).

Raspored ogranicenja

Maksimalna temperatura povrsine ovisi o konfiguraciji
sustava popratnog grijanja, odredenom u skladu s IEC/
IEEE 60079-30-1.

Minimalna temperatura okoline: =55°C

Maksimalna temperatura okoline: +55°C

Maksimalna radna temperatura, »ukljuéeno«: + 150°C
Maksimalna dozvoljena temperatura izolacije kabela,
»iskljuéeno«: +200°C

Uputstvo za montazu niskoprofilne zavrsne garniture
nVent RAYCHEM E-150. Za uporabu sa nVent
RAYCHEM BTV, QTVR, XTV i KTV grijac¢im kabelima.

Nominalni napon: 277V
Nazivna struja: 40 A

nVent.com/RAYCHEM | 9
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ENGLISH

A Avoid skin and eye contact with sealing grease.
Consult nVent RAYCHEM safety datasheet VEN
0058, (INSTALL-027).

DEUTSCH

/\ Vermeiden Sie Haut-und Augenkontakt
mit dem Abdichtmittel. Beachten Sie das
Sicherheitsdatenblatt VEN 0058), (INSTALL-027).

FRANCAIS

/\ Eviter le contact de la peau et des yeux avec le
gel d'étanchéité. Se reporter a la fiche de sécurité
nVent RAYCHEM VEN 0058, (INSTALL-027).

NEDERLANDS

A Vermijd huid-en oogcontact met het
afdichtingsvet. Raadpleeg nVent RAYCHEM's
Veiligheidsinformatieblad VEN 0058,
(INSTALL-027).

NORSK

A Unnga at tettningsfettet far kontakt med hud og
oyne. Konsulter nVent RAYCHEM sikkerhetsdatablad
VEN 0058, (INSTALL-027).

SVENSKA

A Undvik hud- och 6gonkontakt med
tatningsmedlet. Konsultera nVent RAYCHEM
sakerhetsdatablad VEN 0058, (INSTALL-027).

DANSK

/\ Undga hud- og gjenkontak med
forseglingsmassen. Se nVent RAYCHEMS
sikkerhedsdatablad VEN 0058, (INSTALL-027).

suowmi

A Valta suojausaineen paasy iholle ja silmiin.
Tutustu nVent RAYCHEMIN turvallisuustiedotteese-
en VEN 0058, (INSTALL-027).

ITALIANO

A Evitare il contatto del sigillante con occhi e
pelle.Consultare la scheda di sicurezza VEN 0058,
(INSTALL-027).

ESPANOL

/\ Evitar el contacto de la grasa de sellado con
la piel o los ojos. Consultar la ficha de seguridad
nVent RAYCHEM VEN 0058, (INSTALL-027).

POLSK

A Unika¢ kontaktu Zelu uszczelniajgcego ze skorg
i oczami. Zasady bezpieczenstwa ujeto w broszurze
nVent RAYCHEM VEN 0058, (INSTALL-027).

PYCCKUM

A pn MOHTaXKe Henb3s CNoNb3oBaTh
KaKkne-nnéo MHopoaHble Matepuansl uim MBX
N30MALMOHHYIO NeHTy. CneayeT usberatb
nonafanus repmetupytoliein ¢ VEN 0058,
(INSTALL-027).

CESKY

A Zabrante kontaktu tésnici hmoty s pokozkou

a jejimu vniknuti do o¢i. Seznamte se s
bezpecnostnim predpisem nVent RAYCHEM ¢. VEN
0058, (INSTALL-027).

MAGYAR

A Szembe ne kerdiljén, a borrel ne érintkezzen

a tomitézsir. Tanulmanyozza a nVent RAYCHEM
biztonsagi adatlapot VEN 0058 (EA), (INSTALL-027).
nVent RAYCHEM Ges.m.b.H.

HRVATSK

A |zbjegavati dodir brtvene mase sa kozom i
ocima . Postupiti prema nVent RAYCHEMovom
uputstvu o signurnosti VEN 0058, (INSTALL-027).
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#2 Philips

AR [~ 4
RS p® T225Nm

(20 in-LBS)
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Belgié / Belgique

Tel. +32 16 21 3502
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Bulgaria

Tel. +359 5686 6886
Fax +359 5686 6886
salesee@nVent.com

Ceska Republika
Tel. +420 606 069 618
czechinfo@nVent.com

Denmark
Tel. +457011 04 00
salesdk@nVent.com

Deutschland

Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nVent.com

Espaia

Tel. +34 911 59 30 60

Fax +34 900 98 32 64
ntm-sales-es@nVent.com

France

Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

Hrvatska

Tel. +3851 605 01 88
Fax +385 1 605 01 88
salesee@nVent.com

Italia

Tel. +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@nVent.com

Lietuva/Latvija/Eesti
Tel. +370 5 2136633
Fax +370 5 2330084
info.baltic@nVent.com

Magyarorszag

Tel. +36 1 253 7617
Fax +36 1 253 7618
saleshu@nVent.com

Nederland

Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nVent.com

Norge
Tel. +47 66 81 79 90
salesno@nVent.com

Osterreich

Tel. 0800297410
Fax 0800 29 74 09
salesat@nVent.com

Polska

Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nVent.com

Republic of Kazakhstan
Tel. +7 71223209 68
Fax +7 7122 32 55 54
saleskz@nVent.com

Poccus

Ten. +7 4959261885
dakc +97 495 926 18 86
salesru@nVent.com

Serbia and Montenegro
Tel. +381 230 401 770
Fax +381 230 401 770
salesee@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tel. +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nVent.com

Suomi
Puh. 0800 11 67 99
salesfi@nVent.com

Sverige
Tel. +46 31 335 58 00
salesse@nVent.com

Tiirkiye

Tel. +90 560 977 6467
Fax +32 16 21 36 04
ntm-sales-tr@nVent.com

United Kingdom

Tel. 0800 969 013

Fax 0800 968 624
salesthermalUK@nVent.com
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