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en Warning! Hazardous voltage!

The installation and the operation of this device and any maintenance must be carried out by a qualified person in accordance with specific local standards and
safety regulations. Before installing this device, read these operating instructions carefully. Do not touch live parts.

To avoid damages to persons and material the devices have to be replaced in case of mechanical and/or electrical damage.

These operating and installation instructions cannot claim to contain all detailed information of this product and can even not consider every possible application
of the products. Subject to change without prior notice. The English text applies in case of doubt.

fr Avertissement! Tension électrique dangereuse !

Linstallation et la mise en service de cet appareil ainsi que toute opération de maintenance doivent étre réalisées par une personne qualifiée, dans le respect des
normes locales et des dispositions en matiére de sécurité. Avant d’installer cet appareil, lisez attentivement cette notice d’utilisation. Ne pas toucher les éléments
sous tension. Afin d’éviter des dommages corporels et matériels, les appareils doivent étre remplacés en cas de dommage mécanique et/ou électrique.

Cette notice d'’utilisation et d’installation ne prétend pas contenir toutes les informations détaillées sur ce produit et ne peut en outre pas tenir compte de toutes
les applications pouvant étre faites des produits. Sous réserve de modifications techniques pouvant intervenir a tout moment.

En cas de doute, c’est le texte anglais qui s’applique.

de Warnung! Gefahrliche Spannung!

Die Installation und die Inbetriebnahme dieses Gerétes sowie jegliche Wartungsarbeiten miissen durch eine qualifizierte Fachkraft durchgefiihrt werden.

Dabei sind lokale Normen und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Vor der Installation des Gerates muss diese Betriebsanleitung aufmerksam gelesen werden.
Spannung fuhrende Teile nicht beriihren. Um Personen- und Sachschaden auszuschlieBen, missen die Gerate im Fall einer mechanischen und/oder elektrischen
Beschadigung unbedingt ausgetauscht werden. Diese Betriebsanleitung enthélt nicht sémtliche Detailinformationen zu der Produktreihe und kann auch nicht jeden
Einsatzfall der Produkte beriicksichtigen. Technische Anderungen jederzeit vorbehalten. In Zweifelsféllen gilt der englische Text.

es jAdvertencial{Tension peligrosa!

it

La instalacion y la puesta en funcionamiento de este dispositivo, asi como cualquier trabajo de mantenimiento, deberan ser ejecutados por una

persona competente cualificada. En esto, deberan observarse las normas locales y las normas de seguridad. Leer el manual de usuario detenidamente antes
de instalar este dispositivo. No tocar piezas que se encuentren bajo tension.

Para evitar dafios personales y materiales, los dispositivos deberan ser sustituidos al presentar cualquier dafo mecanico y/o eléctrico.

Este manual de usuario no contiene todos los datos detallados con respecto a la serie de productos, y tampoco podra tener en cuenta cada uno de los casos
de aplicacién de los productos. Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas en cualquier momento. En casos de duda sera valido el texto inglés.

Avvertenza! Tensione pericolosa!

Linstallazione e la messa in esercizio di questo apparecchio e tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da tecnici qualificati,

in osservazione delle norme di legge locali e delle disposizioni di sicurezza. Non toccare le parti in tensione!

Per escludere lesioni a persone e danni materiali, sostituire gli apparecchi in caso di danneggiamento meccanico e/o elettrico.

Le presenti istruzioni per I'uso non possono contenere tutte le informazioni di dettaglio relative alla serie di prodotti e non possono tenere conto di ogni singolo
contesto applicativo. Con riserva di modifiche tecniche! Nel caso di dubbi di interpretazione ha validita il testo inglese.

sv Varning! Farlig spéanning!

Installation och drift av denna enhet och eventuellt underhall maste utféras av en kvalificerad person i enlighet med specifika lokala bestdmmelser och
sakerhetsforeskrifter. Innan denna enhet installeras ska bruksanvisningen lasas noga. Ror inte vid stromférande delar.

For att undvika personskador och materiella skador maste enheten bytas vid mekanisk och/eller elektrisk skada.

Det &r inte n&got krav att denna bruks- och installationsanvisningar innehéller all detaljerad information om produkten och den kan inte heller ta hansyn till varje
méjlig anvandning av produkterna. Information kan andras utan féregdende meddelande darom. Vid oklarheter géller den engelska texten.

cn #E! BERK!
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ru OCTOPOXHO! OnacHoe HanpsikeHue!

MoHTax 1 BBOA B 3KCMNyaTaLmio AaHHoro npubopa, a Takke niobble paboTbl Mo Texo6CnyXMBaHUIO, AOMKHLI NPOU3BOANTLCS KBANUMULMPOBaHHbLIMK crieuyani-
ctamu. [Mpu aTom, HeobxoamMmo cobrofaTb MECTHbIE HOPMbI U NpaBuia TexHukn 6esonacHocTu. MNepea Tem, kak NPOU3BOAUTE MOHTaX Npubopa, Heobxoaumo
03HaKOMWUTLCS C faHHbIM PYKOBOACTBOM. He npukacatbes K AeTansiM, KoTopble HaxoaaTcsl Mof HanpshkeHUem.

YTOBbI MCKMIOUNTL HAHECEHWE TPaBM, a Takke MaTepuarbHble yilep6bl, B Cy4ae MEXaHUYECKVX U/UMNn SNeKTPUYECcKuX NoBpexaeHunii npuéopsl [JaHHoe pykoBoa-
CTBO He OXBaTbIBAET BCIO NMOAPOGHYI0 MHOPMALIMIO K TUMOPAAY U HE MOXET YYUTbIBaTb Kax/abli OTAENbHbIA CryyYai NPUMEHeHNs n3aenums.

OcTaBnsiem 3a coboi NpaBo Ha TEXHUYECKWE N3MEHEHUS. B criyyae COMHEHWIA AeiCTBUTENEH aHTTIMACKNIA TEKCT.

en Thermal overload relay with phase loss sensitivity according it  Relé di sovraccarico termico con rilevamento della perdita di fase
to IEC/EN 60947-4-1. secondo la norma IEC/EN 60947-4-1.
Ambient air temperature -25 ... +60 °C. Temperatura ambiente -25 ... +60 °C.

fr  Relais de surcharge thermique sensible a la perte de phase sv Termiskt dverbelastningsskydd med kanslighet for fasbortfall
conformément a la norme IEC/EN 60947-4-1. i enlighet med IEC/EN 60947-4-1.
Température ambiante -25 ... +60 °C. Omgivningstemperatur -25 ... +60 °C.

de Thermisches Uberlastrelais mit Phasenausfallempfindlichkeit cn IRIEIEC/EN 60947-4-1%mfE, THERABIRIPHIFT E Uk EE 28R ESEE
nach I[EC/EN 60947-4-1. -25 ... +60 °C.

Umgebungstemperatur -25 ... +60 °C.
ru Tennosoe perne 3alWTbl OT NEPErpy3Kkn C HyBCTBUTENBHOCTBIO NPOTUB

es Relé térmico de sobrecarga con sensibilidad de proteccion de fase obpbiBa hasbl cootBeTcTBeHHO IEC/EN 60947-4-1.
segun IEC/EN 60947-4-1. Temnepatypa okpyxatoLlei cpeapl -25 ... +60 °C.
Temperatura ambiente: -25 ... +60 °C.
en Consider the data on the label at the side of the unit. it Tenete conto dei dati riportati sulla targhetta conoscitiva a lato
fr  Veuillez tenir compte des données indiquées sur la plague signalétique dell’apparecchio!
située sur le coté de I'appareil. sv Beakta data pa typskylten som finns p& sidan av enheten.
de Beachten Sie die Daten auf dem seitlichen Typenschild des Gerats. cn IEFELENEHE EHNEEE

es Observar los datos en la placa de caracteristicas lateral del dispositivo.  ru YuuTbiBaiiTe xapakTepucTuki Ha LWnnbavke npubopa cOHoky.
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en Setting the relay to rated current of the motor

fr Réglage du relais sur le courant nominal du moteur

de Einstellung des Relais auf Motornennstrom

es Ajuste del relé a la corriente nominal del motor

it Impostazione del relé alla corrente nominale del motore
sv Stélla in reldet till motorns mérkstrém

cn  #HBNLIFIE FIR B E 4K f A R e (.

ru HacTtpoiika pene Ha HOMUHanNbHbIV TOK ABUraTens
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en In case of adjusting “RESET A”, which means automatic reset
after tripping, the motor may restart automatically. This automatic
restart could injure persons and damage material.

En cas de réglage “RESET A”, c.-a-d. réinitialisation automatique
aprés un déclenchement, il se peut que le moteur redémarre
automatiquement. Ce redémarrage automatique peut engendrer
des blessures corporelles ainsi que des dommages matériels.

Bei Einstellung ,RESET A“, d. h. automatische Riickstellung nach
einer Auslésung kann der Motor automatisch wieder anlaufen.
Dieser automatische Wiederanlauf kann Personen verletzen und
zu Sachschéden fuhren.

Con el ajuste “RESET A”, es decir: restablecimiento automatico
después de una activacion, el motor podra volver a arrancar
automaticamente. Este nuevo arranque automatico podra causar
lesiones en personas y dafos materiales.

In caso di impostazione ,RESET A*, ovvero risettaggio automatico
dopo sgancio, & possibile che il motore riparta automaticamente.
La partenza automatica del motore puo causare lesioni a persone
e danni materiali.

Vid instalining av “RESET A”, d.v.s. automatisk aterstalining efter
en utldsning, kan motorn starta automatiskt. Denna automatiska
start kan orsaka skada pé person och materiella skador.

®EX “RESET A” Bf, RINERIEEN, EitEzilsBmiE
B, XMBENTHESHARGT MgEHRT

B cnyyae ycraHoBku Ha “RESET A”, T.e. aBTOMatnyeckuin c6poc
nocne cpabaTbiBaHWsi, MOXET NPOU3OATM aBTOMATUYECKUIA 3anyck
Asuratens. Bcnefcreue aBTomMaTieckoro 3amnycka BO3MOXHbI
TpaBMbl, @ TaKke MaTepuasbHbli ylepo.
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