SIEMENS

Surge arresters (type 1/ type 2)
Uberspannungsableiter (Typ1/ Typ 2)
Parasurtenseur (type 1/ type 2)
Descargadores de sobretensidn (tipo 1/ tipo 2)
Scaricatore di sovratensione (Tipo 1/ Tipo 2)
Protetor contra surtos (tipo 1/ tipo 2)
Parafadur (Tip 1/ Tip 2)

PaspapHUK gNs 3aliMTbl OT nepeHanpskeHui (tun 1/1un 2)

Ochronnik przepieciowy (typ 1/ typ 2)
HERPE (RS 1/852)
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Betriebsanleitung Operating Instructions Notice d'utilisation Instructivo Istruzioni operative

Instrucées de Servico isletme kilavuzu

PykoBOACTBO o 3Kkcnayatauyuu Instrukcja obstugi 185815 RR

EN A DANGER

Hazardous voltage. Will cause death or serious injury.
Turn off and lock out all power supplying this device
before working on this device.

®‘ NOTICE

DE A GEFAHR

Gefahrliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere
Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerdt durchge-
flhrt werden, missen alle Stromquellen ausgeschaltet
und mit einer Einschaltsicherung versehen werden.

@ HINWEIS

@

&Hh
Installation and maintenance must be carried
out by qualified personnel.
FR A DANGER

Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou
risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur
I'appareil, couper toutes les sources de tension et les

consigner contre la refermeture.
®‘ NOTIFICATION

@

Installations- und Wartungsarbeiten sind von
qualifiziertem Personal durchzufiihren.
ES A PELIGRO
Tensién peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones
graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte

y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctrica-
mente.

NOTA @

La instalacion y el mantenimiento deben
corre a cargo de personal cualificado.

L'installation et la maintenance doivent étre
effectuées uniquement par des personnes
qualifiées.

IT A PERICOLO

Tensione pericolosa. Pud causare la morte o lesioni

gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disin-

serire tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'appa-
recchiatura ed assicurarle contro la reinserzione.

®‘ NOTA

/]

PT A PERIGO

Tensao perigosa. Perigo de morte ou ferimentos gra-
ves. Desligue e bloqueie todas as fontes de alimentacdo
antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho.

das por pessoal qualificado.
PY A OMNACHO
OnacHoe HanpsbkeHue. ONacHOCTb ANS XU3HU UK
TenecHbIX NoBpexAaeHui. [lo Hauana paboTbl
BbIKIOUMTE W 3a6NI0KMUPYHTE BCE MCTOUHUKW MUTAHWUA
3TOro yCTPOMCTBA.

ATENCAO @
A instalacdo e manutencao tém de ser efetua- %

NMPUMEYAHUE
YcTaHOBKa U TexHUueckoe obcnyxuaHue
[OMXKHbI NPOXU3BOAMTLCA
KBaNIMULMPOBAHHbBIM MEPCOHANIOM.

QO

L'installazione e la manutenzione devono
essere eseguite da personale qualificato.
TR A TEHLIKE
Tehlikeli gerilim. Olim tehlikesi veya agir yaralanma
tehlikesi mevcuttur. Cihazda calismalar yapiimadan

once, tim gii¢ kaynaklari kapatilmali ve bir agma emni-
yetiyle donatiimalidir.

NOT @

®‘ Montaj ve bakim islemleri kalifiye personel
tarafindan yapilmalidir. .

PL A ZAGROZENIE

Niebezpieczne napiecie. Niebezpieczernstwo powaz-

nych obrazen lub utraty zycia. Wytaczy¢ i zablokowac

wszystkie Zrédta zasilania urzadzenia przed rozpocze-

ciem pracy na urzadzeniu.

‘ UWAGA @
Instalacja i konserwacja musza by¢ wy- :
konywane przez wykwalifikowany personel.

Technical Support:

Internet: http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support
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HR A OPASNOST

Opasni napon. Opasnost po Zivot ili opasnost od tes-
kih ozljeda. Prije rada na uredaju potrebno je iskljuciti
sve izvore struje i osigurati uredaj zaStitom od ukljuci-
vanja.

NAPOMENA @
MontaZu i odrzavanje treba obavljati kvalifi-

cirano osoblje.

. @
FI A VAARA
Vaarallinen jannite. Vakava loukkaantumisvaara tai
hengenvaara. Laitteen kaikki virransy6tto tulee katka-
ista Ja sen kytkeytyminen paalle tulee estda lukolla ennen
kuin laitteeseen kohdistetaan mitdan toimenpiteita.
HUOMAUTUS
Asennus- ja huoltotyot on annettava patevan
ammattilaisen suoritettaviksi.

EE A OHT
Ohtlik pinge. Oht elule v6i raskete vigastuste oht.
Enne seadme hooldustdid liilitage kdik toiteallikad vélja
ja votke meetmed nende sisselllitamise takistamiseks.
MARKUS @
Paigaldus- ja hooldustéid tohib teha ainult :
kvalifitseeritud personal.

/)

LT A PAVOJUS

Pavojinga jtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus
susizalojimo pavojus. Prie$ dirbdami ties Siuo prietaisu,
iSjunkite ir uzblokuokite visus Sio prietaiso maitinimo 3al-
tinius.

NUORODA @
Jrengima ir technine priezitira turi vykdyti kva-

lifikuoti darbuotojal.

Br A ONMACHOCT
OnacHo HanpexeHue. ONacHOCT 3a XXMBOTa UNKU
0nacHOCT OT TEXXKU TenecHu nospeaum. Npeau aa
“3BbpLUBaTE EMHOCTU MO YCTPOICTBOTO, U3KNtOUETe 1
obesonacete BCMUKHM 3aXpaHBaLLW U3TOUHULIM.
NMPEAYNPEXXOAEHUE @
MHcTanupaHeTo v nofapbKkaTa Tpabsa fa ce
M3BbPLUBAT OT KBaNU(ULMPaH NepcoHan.
Lv A BISTAMI
Bistams spriegums. Letalu seku vai smagu traumu
riski. Pirms veicat darbu ar So ierici pilniba izslédziet un
noblokéjiet tas stravas padevi.
BRIDINAJUMS
Uzstadisana un tehniska apkope javeic kvali-
ficétiem darbiniekiem.
DA A FARE
Farlig spaending. Livsfare eller risiko for slemme
kvaestelser. Sluk for og 13s stremmen, der forsyner
denne enhed, for du arbejder med denne enhed.
BEMARK

Installationen og vedligeholdelsen skal fore-
tages af uddannet personale.

MT A PERIKLU
Vultagg perikoluz. Riskju ta” mewt jew korriment
serju. Qabel tahdem fuq dan I-apparat, itfi kull provvista
tal-elettriku tieghu u sakkar kontra xeghil mill-gdid
accidentali. )
AWVIZ 1
L-installazzjoni u I-manutenzjoni ghandhom
jitwettqu minn persunal ikkwalifikat.

9
NL A GEVAAR
Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor
ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u
alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitscha-
kelen.

OPMERKING @
Installatie en onderhoud moeten worden ver- &

richt door gekwalificeerd personeel.

9
EL A KINAYNOZ
Emkivbuvn tdon. Kivbuvog yia t {wn rj coBapou
TPAUHOTLOHOU. ATIEVEPYOTIOLNOTE KAl A0POALCTE OAN
TNV EVEPYELD TTOU TPOPOBOTEL TN OUOKEUN, TTPOTOU
€PYOOTE(TE O€ QUTH.
MPOZOX'H 0
H eykaTaoTaON KOl GUVIPNON TTPETEL va
Sletdyovtal amod eEeLOIKEUPEVO TTPOOWTTLKO.

GA A CONTUIRT

Voltas contuirteach. Baol go bhfaighfear bas né

tromghortu. Much gach cumhacht a sholathraionn an

gléas seo agus glasail amach i roimh obair a dhéanamh

ar an ngléas seo. i
FOGRA

9
RO A PERICOL
Tensiune periculoasa. Pericol de moarte sau de acci-
dentari grave. Opriti si blocati alimentarea cu energie a
acestui dispozitiv inainte de a lucra la acesta.
INSTIINTARE
Instalarea si intretinerea trebuie sd se efectu-
eze de catre personalul calificat.

/)

cz A NEBEZPECI
Nebezpecné napéti. Nebezpedi smrtelného nebo
tézkého uUrazu. Pred zahajenim praci na tomto zafizeni
odpojte a zajistéte veskere pfivody energie.
POZNAMKA
Instalaci a ddrzbu musi provadét kvalifikovani
pracovnici.

QO

/)

SK A NEBEZPECENSTVO
Nebezpecné napatie. Nebezpecenstvo ohrozenia Zi-
vota alebo vzniku tazkych zraneni. Pred pracou na
zariadeni vypnite a zaistite vSetky napéjacie pripojky
tohto zariadenia.
UPOZORNENIE 1
Indtalaciu a Gdrzbu musi vykonavat' kvalifiko-
vany personal.
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QO

Ni moér don fheistid agus don chothabhail a @
bheith déanta ag pearsanra céilithe.
SV A FARA
Farlig spanning. Livsfara eller risk for allvarliga per-
sonskador. Innan arbete utférst pa utrustningen ska
stromforsérjningen till utrustningen stangas av.
OBS @
Installation och underhall far endast utforas :
av kvalificerad personal.
SL A NEVARNOST
Nevarna napetost. Nevarnost za Zivljenje ali nevar-
nost hudih poskodb. Izklopite in prekinite celotno napa-
janje naprave, preden na njej opravljate dela.
OPOMBA
Namestitev in vzdrZzevanje mora opraviti
usposobljeno osebje.
HU A VESZELY
Veszélyes fesziiltség. Eletveszély vagy stlyos
sériilésveszély. Miel6tt barmilyen munkavégzést kezd
az eszkdzon, az aramellatast le kell kapcsolni, és véletlen
bekapcsolas elleni védelemmel kell ellatni.
MEGJEGYZES )
A telepitést és a karbantartast kizarélag szak-
képzett személyzet végezheti.

/)
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DE | Bei Offnen des Gerites erlischt der Gewahrleistungsanspruch gegeniiber dem Hersteller.

EN  The manufacturer's warranty no longer applies if the device is opened.

FR | Toute ouverture de l'appareil annule le droit de garantie auprés du constructeur.

ES Al abrir el equipo se pierde el derecho de garantia del fabricante.

IT | Aprendo 'apparecchio decadono i diritti di garanzia verso il produttore.

PT | Se o equipamento for aberto, é cancelado o direito a garantia do fabricante.

TR | Cihaz acilirsa Giretici garantisi ortadan kalkar.

PY | B cnyuae caMOCTOSATENbHOIO BCKPbITUA Kopnyca npubopa rapaHTuitHble 06A3aTenbcTBa U3roToBUTENS
TEPAIOT CHAy.

PL W przypadku otwarcia urzadzenia wygasaja ewentualne roszczenia gwarancyjne wzgledem producenta.

B MR ARIRE R
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EN red PT | vermelho
DE rot  |TR | kirmizi
\ FR rouge |PY | KpacHbiit
ES rojo PL | czerwony
5SD7418-3 p— IT rosso | Ha e
QA Connection / Anschluss / Raccordement / Conexion / & QA
a a
U |
vl [A]

4

5...2504a.c.|0.005 ... 1.5a.c.
5...30d.c.|0.005...1.0d.c.

55D7413-2
55D7413-3
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2.5..35

16 3.0...4.0

© ez

2536764191-04 | Z-Nr.: 9051757_03
3ZW1012-0SD74-8DA0



\Q"\‘ Connection / Anschluss / Raccordement / Conexion / E#

A (TN-S/TT)

1]
m@v
[a]
oo

wv

L]

DIN VDE 0100-534 / IEC 60634-5-53
c=<05m

Number of Ports: 1

B (TN-S/TT)

I
n— [ 1

F2

DIN VDE 0100-534 / IEC 60634-5-53
(a+b+c) = 0.5m

Number of Ports: 1
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le @ @
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= |
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F1 < 160AgG >
F1 > 160 AgG ->F2,,,,=160 A gG

Simin = 6.0 mm?

SpENmin= 16.0 mm?
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DE

Ziehen Sie vor einer Isolationsmessung in der Anlage die Schutzstecker. Andernfalls sind Fehlmessungen
mdglich. Setzen Sie die Stecker nach der Isolationsmessung wieder in das Basiselement ein.

EN

FR

Unplug the protective plug before performing an insulation measurement in the system. Otherwise inac-
curate measurements are possible. Re-insert the plug into the base element after the insulation measure-
ment.

Avant de procéder a une mesure d'isolement, débrocher les éléments de protection. Sans cela, la mesure
serait faussée. Apres la mesure, réembrocher les éléments de protection dans I'élément de base.

ES

Antes de medir el aislamiento de una instalacién desenchufe los médulos. De lo contario las mediciones pue-
den ser erréneas. Una vez medido el aislamiento vuelva a enchufar los médulos en la base.

Estrarre la presa a spina di protezione prima di eseguire una misura di isolamento nell'impianto. In caso con-
trario possono verificarsi degli errori di misurazione. Reinserire la presa a spina nell'elemento di base dopo la
misura di isolamento.

Antes de efetuar uma medicao do isolamento na instalacdo, retire as fichas de seguranca. Caso contrario,
poderd efetuar medigcdes incorretas. Apds a realizacdo da medicao do isolamento, volte a introduzir a ficha
no elemento de base.

TR

Py

PL

Sistemdeki bir izolasyon &lciimiinden 6nce koruma fisini cekiniz. Aksi taktirde hatal élciimler olabilir. izola-
syon 6l¢limiinden sonra fisleri temel Uniteye takiniz.

Mepea U3MepeHnem ConpoTUBNEHUS U30NALMK NPUBOPA CHUMUTE 3aLUMTHBIN WTeKep. B NpoTHBHOM
Cnyuyae u3MepeHus MoryT bbiTb OWKMBOUHbIMU. MoCNe U3MEpeHUs U30NALMKU YCTAHOBUTE LUTEKEPHBIN
Mofynb 06paTHO Ha 6a30BblIi SNEMEHT.

Przed przystapieniem do pomiaru izolacji nalezy wyciagna¢ wtyki zabezpieczajace w urzadzeniu. W innym
przypadku wynik pomiaru moze by¢ btedny. Po dokonaniu pomiaru izolacji wtozy¢ wtyki z powrotem do ele-
mentu podstawowego.

FIFFRNIITRENEZH, BRRTIRIPEL. SWARSHNEHE. BENEBERE, EIHELR

AT,

6
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77.5 mm
53.4 mm 51.5 mm Un 240V ac.
o 0 0 [IRS Ipg < 2.4mA
® @ Isccr 25 kA
I¢i (N-PE) —
Oo|lo|lo £ gl €
E| E| E ‘
ol ®| N~ \/ 5% ... 95%
1 < 2 8 </
® ® @ 1P20
70 mm

22.5 mm
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