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Electric current! Danger to life!
A Only skilled or instructed persons may
carry out the following operations.

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkréfte und elektrotechnisch
unterwiesene Personen diirfen die im Folgenden
beschriebenen Arbeiten ausfiihren.

@ Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent
exécuter les travaux ci-apres.

iCorriente eléctrica! jPeligro de muerte!
Eltrabajo a continuacion descrito debe ser realizado
por personas cualificadas y advertidas.

@ Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire
le operazioni di seguito riportate.

@D farafERy !

HAHFLA N SAZIE VIR BT R 5 TAE .
@ InekTpuueckmii Tok! OnacHo ans Xusnu!
TonbKo cneunmanucTbl UaN MPOUHCTPYKTUPOBAHHbIE
NnLa MOTyT BbIMOJHATL CNejytLLMe onepauui.
@ Levensgevaar door elektrische stroom!

Uitsluitend deskundigen in elektriciteit en
elektrotechnisch geinstrueerde personen is het
toegestaan, de navolgend beschreven
werkzaamheden uit te voeren.

Livsfare pa grund af elektrisk strom!

Kun uddannede el-installatgrer og personer der
e instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver,
ma udfgre de nedenfor anfarte arbejder.

Mpogoyi, kivéuvoc nAektpomAnSiag!

01 epyaaieg mou avapépovtal atn auvéxela Ba
TPEMEL va ekTeA0VTAL LOVO amd NAEKTPOAGYOUS
KaL NAEKTPOTEXVITES.

Perigo de vida devido a corrente eléctrica!
Apenas electricistas e pessoas com formacgao
electrotécnica podem executar os trabalhos

que a seguir se descrevem.

(sv) Livsfara genom elektrisk strom!

Endast utbildade elektriker och personer som
undervisats i elektroteknik far utfora de arbeten
som beskrivs nedan.

@ Hengenvaarallinen jannite!

Vain péatevét sahkdasentajat ja opastusta saaneet
henkilot saavat suorittaa seuraavat tyot.

@ Nebezpeci arazu elektrickym proudem!
Nize uvedené prace sméji provadét pouze

osoby s elektrotechnickym vzdélanim.

Eluohtlik! Elektrilédgioht!

Jargnevalt kirjeldatud tdid tohib teostada ainult
elektriala spetsialist v6i elektrotehnilise
instrueerimise labinud personal.

@ Eletveszély az elektromos aram révén!

Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikaban
képzett személyek végezhetik el a kdvetkezékben leirt
munkakat.

Elektriska strava apdraud dzivibu!

Talak aprakstitos darbus drikst veikt tikai
elektrospecialisti un darbam ar elektrotehniskam
iekartam instrugtas personas!

(It Pavojus gyvybei dél elektros srovés!

Tik elektrikai ir elektrotechnikos specialistai gali
atlikti Zemiau aprasytus darbus.

Porazenie pradem elektrycznym stanowi
zagrozenie dla zycia!

Opisane ponizej prace moga przeprowadzac tylko

wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio

poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

GD Zivljenjska nevarnost zaradi
elektricnega toka!

Spodaj opisana dela smejo izvajati samo
elektrostrokovnjaki in elektrotehniéno poucene osebe.

@ Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota
elektrickym pridom!

Préce, ktoré st nizSie opisané, smu vykonavat’
iba elektroodbornici a osoby s elektrotechnickym
vzdelanim.

OnacHocT 3a )XMBOTa OT eJIeKTpu4ecKm Tok!
OnepauuuTe, ONUcaHy B CeABaLLMTE pa3feny,
moraT Aa Ce U3BbPLIBAT Camo OT
CNeunanmcTuU-eNeKTPOTEXHNULM U MHCTPYKTUPaH
e/1eKTPOTEXHUYECKM NepCOoHan.

Atentie! Pericol electric!

Toate lucrdrile descrise trebuie efectuate numai
de personal de specialitate calificat i de persoane
cu cunostiinte profunde n electrotehnica.

@ Opasnost po Zivot uslijed elektricne struje!

Radove opisane u nastavku smiju obavljati samo
struéni elektriari i osobe koje su prosle
elektrotehni¢ku obuku.
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n CAUTION

Faulty motor protective relays may injure
persons and damage machines.
Mechanically/electrically damaged motor
protective relays must always be changed.

VORSICHT

Defekte Motorschutzrelais kdnnen Personen- und
Sachschéden verursachen.

Mechanisch oder elektrisch beschédigte Motor-
schutzrelais immer auswechseln.

() AVERTISSEMENT

Les relais thermiques défectueux peuvent provoquer
desdégats matériels et étre dangereux pour les
personnes. Toujours remplacer les relais thermiques
présentant undéfaut mécanique ou électrique.

ATENCION

Los relés térmicos defectuosos pueden provocar
dafos personales y materiales. Se recomienda
cambiar siempre los relés térmicos dafiados
mecanica o eléctricamente.

@ ATTENZIONE

il rele salvamotore difettosi possono causare danni
alle persone e alle cose.

Sostituire sempre i relé salvamotore difettosi dal
punto di vista meccanico o elettrico.

@ /J\AD

R LR 4k L3S b A BT RE BN % A
A4 K o FUMLERA 4k L3 W LA Bl P e
IS A ZIEAT B Hko

@ 0CTOPO)XHO

HeucnpaBHbie pene 3awmTbl 3neKTpoaBuraTens
MOFyT NPUBECTW K TPaBMam W MaTepuanbHoMy
ywep6y. Heobxoanmo HeMeANeHHO 3aMeHATb pene
3aLMTbl ANEKTPOABMIraTENA C MEXaHUYECKUMU AN
3/IEKTPUYECKUMU NOBPEXAEHUAMM.

@ VOORZICHTIG

Defecte motorbeveiligingsrelais kunnen persoonlijk
letsel en materiéle schade tot gevolg hebben.
Mechanisch of elektrisch beschadigde
motorbeveiligingsrelais altijd vervangen.

FORSIGTIG

Defekte motorvaernsrelaer kan forarsage person-
og materielle skader. Mekanisk eller elektrisk
beskadigede motorvarnsrelaeer skal altid udskiftes.

NPOXZOXH

Ta eAattwpatika peAé mpoataciag KnTripa umopouv
Va TTPOKAAETOUV OWHATIKES PAAPES Kal UAKES
{nuiec. AvtikaBlotate mAvoTe Ta EAATTIWHLATIKG amd
unxavikn r nAeKTpIKA amoyn peAé mpoataaiag
Kwntipa.

CUIDADO

Relés de prote¢do do motor defeituoso podem
causar ferimentos e danos materiais.

Sempre substitua relés de protec@o ao motor com
defeitos mecanicos ou elétricos.

(sv) FORSIKTIG

Defekt motorreld kan orsaka person- och
marerialskada. Mekaniska eller elektriskt skadade
motorskyddsreld ska alltid bytas ut.

@ HUOMIO

Vialliset moottorinsuojareleet voivat aiheuttaa
henkild- ja materiaalivahinkoja.

Mekaanisesti tai sahkoisesti vaurioituneet
moottorinsuojareleet on aina vaihdettava.

@ POZOR

Vadna motorova jistici relé mohou zpisobit (razy
osob i vécné skody.

Mechanicky nebo elektricky poSkozena motorova
jistici relé vzdy vymérite.

ETTEVAATUST

Defeksed mootorikaitsereleed vdivad pdohjustada
kehavigastusi ja materiaalseid kahjusid.
Mehaaniliselt voi elektriselt kahjustatud
mootorikaitsereleed tuleb alati vélja vahetada.

) VIGYAZAT

A hibas motorvédd relék személyi sériilést és
vagyoni karokat okozhatnak.

Mindig cserélje ki a mechanikusan vagy
elektromosan sériilt motorvédd reléket.

@ IEVEROT PIESARDZIBU

IBojati motora aizsargreleji var nodarit miesas
bojajumus un izraisit materialos zaudéjumus.
Motora aizsargreleji ar mehaniskas sistémas vai
elektrosistémas bojajumiem vienmeér ir janomaina.

@ ATSARGIAI

Dél sugedusiy variklio apsauginiy reliy gali biti
padaryta Zala asmenims ir turtui.

Visada keiskite mechaniniy arba elektriniy
pazeidimy turincias variklio apsaugines reles.

0STROZNIE

Uszkodzone przekazniki ochronne silnika moga
spowodowac obrazenia u ludzi i szkody materialne.
Uszkodzone mechanicznie lub elektrycznie
przekazniki ochronne silnika nalezy zawsze
wymieniaé.

(5D PREVIDNO

Okvarjeni motorski za$¢itni releji lahko povzrogijo
poSkodbe ljudi in materialno S§kodo.

Mehansko ali elektriéno poskodovane motorske
zaSCitne releje zamenjajte.

Go VYSTRAHA

Nefunkéné istiace relé motora mozu sposobit
poskodenie zdravia ako aj vecné Skody.
Mechanicky alebo elektricky poSkodené istiace relé
motora vZdy vymeiite.

BHUMAHUE

JedekTHuTe NpeanasHu peneta Ha MOTopa Morat
Aa Npean3BuKaT HapaHABAaHUA U MaTepUANHN LLETH.
MexXaHU4HO UK eNeKTpUYecKu NoBpeaeHUTe
npeanasHu peneta Ha MoTopa TpAGBa BUHArK aa ce
CMEHAT.

PRECAUTJE

Releele defecte de motor pot cauza vatamarea
persoanelor si daune materiale.

Schimbati intotdeauna releele de motor,
deteriorate mecanic sau electric.

@ OPREZ

Neispravni motorni zastitni releji mogu uzrokovati
ozljede i materijalnu Stetu.

Uvijek zamijenite mehanicki ili elektriéno oSte¢ene
motorne zastitne releje.
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n CAUTION

Motor may start automatically.

Automatic start may injure persons and
damage machines. Automatic restart is
possible when “automatic reset” is active.

VORSICHT

Automatischer Wiederanlauf des Motors kann zu
Personen und Sachschaden fiihren. Die Gefahr des
automatischen Wiederanlaufs ist in der Betriebsart
~Automatische Riickstellung” gegeben.

@ AVERTISSEMENT

Le redémarrage automatique du moteur peut provoquer
desdégats matériels et étre dangereux pour les
personnes.Ce danger du redémarrage automatique
correspond au mode «réarmement automatique».

ATENCION

El motor puede arrancar automaticamente. El arranque
automatico es posible cuando el botdn de reset esta en
posiciénautomatico y el circuito de maniobra activado.

@ ATTENZIONE

Il riavvio automatico del motore puo provocare danni a
perso-ne o cose.ll pericolo del riavvio automatico

si ha quando il selettore eposizionato su “riarmo
automatico”.

@ /J\AI:‘\

HUHL A B A B T RE S BN R Z A 12K o
FEBAERGN “ AR 7 el T HENERE)
yolos

(fu) OCTOPOXHO

ABTOMATMYECKMiA TOBTOPHBIN 3aMyCK ABUraTeNA MOXET
NPMBECTM K TPaBMaM 1 MaTepuanbHoMy yiuepoy.
OnacHocTb aBTOMaTU4YECKOr0 NOBTOPHOTO 3anycka
ABUraTens BO3HUKAET Npu pexume paboTbl
“ABTOMaTUYECKMI1 BO3BPAT”

@ VOORZICHTIG

Automatisch herstarten van de motor kan persoonlijk
letsel en materiéle schade tot gevolg hebben.

Het gevaar voor automatisch herstarten is in de
bedrijfsstand “Automatische terugstelling” aanwezig.

FORSIGTIG

En automatisk genstart af motoren kan fare til
person- og materielle skader. Faren for automatisk
genstart er til stede i driftstilstanden “automatisk
tilbagestilling”.

NPOZ0XH

H autépatn emavekkivnon Tou Kvntripa Umopei va
TPoKaAéael owpaTkES PAABEC kat VAKES {nuieg.

0 kivduvog tng autépatng emavekkivnong vpiotatat
0TnV kataotaon Aettoupyiag “Auvtopatn emavagopa”

CUIDADO

A reativag@o automética do motor pode causar
ferimentos e danos materiais. O perigo de reativacdo
automética existe no modo de operagado
“Reposicionamento automatico”.

(sv) FORSIKTIG

Automatisk aterstart av motorn kan medfora person och
materialskada. Risken med automatisk aterstart finns
angiven i driftstyp , Automatisk aterstallning”.

@ HUOMIO

Moottorin automaattinen uudelleenka@ynnistyminen voi
johtaa henkild- ja materiaalivahinkoihin. Automaattisen
uudelleenkdynnistymisen vaara on annettu kayttolajissa
“Automaattinen palautus”.

@ POZOR

Automaticky opétovny nabéh motoru miize mit za
nasledek tirazy osob i vécné Skody. Nebezpeci
automatického opétovného nabéhu vznika v provoznim
rezimu “Automatické nulovani”.

ETTEVAATUST

Mootori automaatne taaskaivitus vaib pohjustada
kehavigastusi ja materiaalseid kahjusid.
Automaatse taaskaivituse oht on toéreZiimil
“Automaatne ennistamine”.

(hu) VIGYAZAT

A motor automatikus Gjraindulédsa személyi
sériiléshez és vagyoni karokhoz vezethet. Az
automatikus Gjraindulas veszélye az ,,Automatikus
visszaallitas” lizemmadban all fen.

@ IEVEROT PIESARDZIBU

|Automatiska motora atkartota iesleg$anas var nodarit
miesas bojajumus vai izraisit materialos zaudg&jumus.
Automatiskas atkartotas iesleg$anas risks pastav
darbibas reZima “Automatiska atiestatiSanas”.

@ ATSARGIAI

Dél variklio automatinio paleidimo gali biiti padaryta
Zala asmenims ir turtui. Automatinio paleidimo pavojus
kyla esant darbo reZimui ,,Automatiné atstata”.

OSTROZNIE

Automatyczne ponowne uruchomienie silnika moze
spowodowac obrazenia u ludzi i szkody materialne.
Zagrozenie automatycznego ponownego
uruchomienia istnieje w trybie pracy “Automatyczne
wycofanie”.

(5D PREVIDNO

Avtomatski ponovni zagon motorja lahko privede do
poskodovanja ljudi in materialne Skode. Nevarnost
avtomatskega ponovnega zagona obstaja v nacinu
obratovanja “Avtomatska povrnitev”.

G VYSTRAHA

Automaticky ndbeh motora méZze viest k poSkodeniu
zdravia a vecnym Skodam. Nebezpecenstvo
automatického opatovného nabehu hrozi pri
prevadzkovom reZime “Automatické obnovenie”.

BHUMAHUE

ABTOMaTUYHOTO MOBTOPHO 3afleiiCTBaHe Ha MOTopa
MOXe [1a A0BEAE [0 HapaHABaHUA U MaTepuaHu
wetn. OnacHocTTa Ha aBTOMaTUYHOTO NOBTOPHO
3ajiencTBaHe e 3aJafieHa B pexuma Ha
exkcnnoarauua , ABTOMaTMYHO BpbLaHe B 3X0AHO
nonoxexue”.

PRECAUTJE

Repornirea automata a motorului poate cauza
vatamarea persoanelor si daune materiale.
Pericolul repornirii automate este mentionat in
modul de functionare ,Resetare automata”.

(hr) OPREZ

Automatsko ponovno pokretanje motora moze
uzrokovati ozljede i materijalnu Stetu. Opasnost od
automatskog ponovnog pokretanja postoji u naéinu
rad ,, Automatski reset”.

@ Z10mm (2 0.39")

[mm] al a2 b1 b2 c d 2x

ZB150-..., XT0B...GC1 80 100 55 67 56 7 M6 x 20
ZB150-.../KK, XTOB...GC1S 100 100 55 67 - 7 M6 x 20
Z5-.../FF..., XT0B...LC1, XTOB...HC1 110 110 60 72 63 7 M6 x 20

[in] al a2 b1 b2 c d 2x

ZB150-..., XT0B...GC1 3.15 3.94 2.17 2.64 2.2 0.28 M6 x 20
ZB150-.../KK, XTOB...GC1S 3.94 3.94 2.17 264 - 0.28 M6 x 20
Z5-.../FF..., XT0B...LC1, XTOB...HC1 4.33 3.94 2.36 2.76 2.48 0.28 M6 x 20

47

ZB150-... + DIL... ~ XTO0B..GC1 + XTCE...
5-../FF250+DIL...  XTOB...LC1, XTOB...HC1
4 A
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A auto “without manual reset” H hand “with manual reset”
Auto ,,ohne Wiedereinschaltsperre” Hand , mit Wiedereinschaltsperre”
(@ Automatique ,sans réarmement manuel” (@ Manuel ,avec réarmement manuel”
,senza riarmo manuale” con rearme manual”
@D ,sinrearme manual” @D ,con riarmo manuale”
@ 8 “ AU HBHE @ Fah “ WHABUE
@ ABTOMaTUYECKMI pexuM “6e3 6noKupoBku @ PyuHoit pexum “c 610KMpOBKOM

NOBTOPHOTO BKIKYEHUA" NOBTOPHOTO BKIKYEHUA"

@D Auto ,Zonder herinschakelvergrendeling”

Automatik ,,uden genindkoblingsspaerre”

Autdpatn Aettoupyia «xwpic aopdAela
€MaVeVEPYOTIOiNaNG

Automético “sem rearmamento manual”

(v Auto “utan &terinkopplingssparr”

(D Automaattinen “ilman uudelleenpééllekyt kenéestoa”

(> Automaticky rezim ,Bez blokovani opétovného
spusténi”

Auto ,, korduvliilitushlokeeringuta”

Gw Auto ,visszakapcsolas elleni reteszelés nélkiil”

(v Automatiski ,bez atkartotas ieslég$anas blokétaja”

D Auto. ,be pakartotinio jjungimo blokatoriaus”

Automatyczny “bez blokady ponownego wtaczenia”

(D Avtomatsko ,brez blokade ponovnega vklopa”

Gk Automaticky ,bez blokovania opatovného zapnutia”

ATOmaTuyeH ,6€3 6r10Kax NpoTMB NOBTOPHO
BKJIIOYBaHE"”

Automat ,Fara blocarea resetarii automate”

(o Automatski ,bez blokade ponovnog ukljuéivanja”

Hand ,Met herinschakelvergrendeling”
Manuelt ,med indkoblingsspeerre”
Xelpokivnn Aettoupyia «pe aopdiela
evepyomoinang

Manual “com rearmamento manual”
Hand ,,med inkopplingssparr”

' Kasi “paallekytkentdeston kanssa”

Kasitsi , korduvliilitusblokeeringuga”

Kézi ,bekapcsolas elleni reteszeléssel”
Manuai ,ar ieslég$anas blokétaju”

Rank. ,su jjungimo blokatoriumi”

Reczny “z blokada ponownego wiaczenia”
Roéno ,z blokado vklopa”

Ruéne ,s blokovanim opétovného zapnutia”

Manual ,,Cu blocare a resetarii automate”
Ruéno ,s blokadom ponovnog uklju¢ivanja”

EBB0EEEEEEEEE EBG

Rucni rezim ,S blokovanim opétovného spusténi”

PbyeH ,,c 6nokax npoTMB NOBTOPHO BK/IHOYBaHe”

Z5-.../FF250
XTOB...LC1

0EEEEREEEENEEREEREEREEER

When mounted directly on contactor increase setting current to the following factors:

Bei Direktanbau an das Schiitz, Einstellstrom bis zu folgenden Faktoren erhéhen:

En cas de montage direct sur le contacteur, augmenter le courant de réglage jusqu’aux facteurs suivantes :
Per montaggio diretto sul contattore elevare il valore della taratura della corrente fino ai seguenti fattori:

En caso de montaje directo en el contactor, se debe incrementar la intensidad de ajuste a los factores siguientes:
Mpu npAMoM npucoeanHEHUN K KOHTAKTOPY TOK YCTaBKU NOBbICUTH A0 CNeAyHLLnX (hakTopos:

ERZ R AR R, KRR R B R

Bij directe aanbouw aan de magneetschakelaar, instelstroom tot aan de volgende factoren verhogen:

| forbindelse med montering direkte pa kontaktoren skal indstillingsstrammen forgges indtil falgende veerdier:
lNa amevBeiag TomoBENan ato peAé, avriate To pelpa pOBUoNG €W Toug akdAouBoug UVTEAEOTES:

Em caso de montagem directa no contactor, aumentar a corrente de polarizag&o até aos seguintes factores:
Vid direktmontering till skyddet, 6ka instéliningsstrommen till foljande faktorer:

Korota suora-asennuksessa releeseen asetusvirta seuraaviin kertoimiin saakka:

Pfi pfimé montazi na styka¢ zvySte nastaveny proud aZ na nasledujici faktory:

Kontaktoriga otseiihendamisel, suurendada seadevoolu jargmiste faktoriteni:

Kozvetleniil a kontaktorra szerelve ndvelje a beéllitasi aramot a kdvetkezd tényezdkig:

Montgéjot tiesi pie kontaktora, palielinat stravas iestatijumu idz $adiem faktoriem:

Montuojant tiesiogiai prie kontaktoriaus, nuostato srove padidinti iki Siy koeficienty:

W przypadku bezposredniego montazu do stycznika, nastawe pradu zwigkszy¢ do nastepujacych warto$ci:
Pri direktni montazi na kontaktor povisajte nastavitveni tok do naslednjih faktorjev:

Pri montazZi priamo na spina¢ zvy$te nastavovaci prad na nasledovné faktory:

[Mpy AnpekTeH MOHTaX Ha OnopaTa, TOKBT Ha U3K/0YBAHE Aa Ce NOBULWM A0 CReAHUTE thakTopu:

In cazul montarii directe la contactor, majorati curentul de reglare pana la urmatorii factori:

U sluéaju izravne montaze na sklopnik struju namjestanja povecajte do sljedecih faktora:

Z5-160/FF... Z5-220/FF..., Z5-250/FF..., Z5-300/FF...
XT0B160...C1 XT0B220...C1, XT0B250...C1, XT0B300...C1

1.04 1.08
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VDE 0660 ® Limiting tripping current 115 % (Phase failure)
IEC/EN 60947 ® Grenzauslésestrom 115 % (Phasenausfall)
@ Manque de phase 115 % (du courant de réglage).
1" w2 W1 Valore limite della corrente di invento 115 % (Mancanza fase)
gL, 9lmax. aM,,, @D Intensidro limite de disparo 115 % (Defecto de fase)
A AT A G LML B L 115 % ( HBRIRA )
G TpenenbHblit Tok cpabatsisaHna 115 % (Bbinagenue hasbi)
- (D Grensafschakelstroom 115 % (fase-uitval)
ZB150-35, XTOBO35GC!1 125 100 100 Granseudlgsestrem 115 % (faseudfald)
ZB150-50, XTOBOS0GC! 160 125 125 Optako pedpa evepyomoinang 115 % (amwAewa paong)
ZB150-70, XTOB070GC1 250 160 160 Corrente limite de activacdo 115 % (falha de fase)
ZB150-100, XTOB100GC1 315 200 250 GO Gransutlsningsstrom 115 % (Fasutfall))
ZB150-125, XTOB1256C1 315 250 250 @ Rajalaukaisuvirta 115 % (]énnitteeln putoarpinen)
ZB150-150, XTOB1506C1 . > 5 (s> Mezni vybavovaci proud 115 % (vypadek faze)
50-150, XT0B150 315 50 50 Piirrakendumisvool 115 % (faasikatkestus)
ZB150-175, XTOB175GC1 315 250 250 G  Kioldési hatararam 115 % (faziskiesés)
ZB150-35/KK, XTOB035GC1S 125 100 100 (v) NosacTta nostrades robeZstrava 115 % (fazes partrauce)
ZB150-50/KK, XTOB050GC1S 160 125 125 @ gibi"_é atjungimo srove 115 % (Fazofs dingimas)
ZB150-70/KK, XTOBO70GC1S 250 160 160 raniczny prad wyzwalajacy 115 % (zanik fazy)
GD Mejni sprofilni tok 115 % (izpad faze)
ZB150-100/KK, XTOB100GC1S 315 200 250 GB  Hraniény vybavovaci prid 115 % (vypadok fazy)
ZB150-125/KK, XTOB125GC1S 315 250 250 lpaHnyeH Tok Ha uakntousaHe 115 % (OTnagaHe Ha thasa)
ZB150-150/KK, XTOB150GC1S 315 250 250 Curent limitd de declansare 115 % (cadere a fazelor)
ZB150-175/KK, XTOB175GC1S 200 315 250 (D Graniéna struja okidanja 115 % (ispad faze)
Z5-70/..., XTOBO70LC1/...HC1 250 250 160
Z5-100/..., XTOB100LC1/...HC1 315 250 250
Z5-125/..., XT0B125LC1/...HC1 315 250 250
Z5-160/..., XTOB160LC1/...HC1 400 400 250
Z5-220/..., XT0B220LC1/...HC1 500 400 400
75-250/..., XT0OB250LC1/...HC1 500 500 400
75-300/..., XTOB300LC1 630 630 400
USA, CDN Basic Ratings up to 600 V O]
UL, CSA R C
® Class 10 2 Tripping Time: < 10's, 6 x per limiting tripping current 125 %
Class 10 2 Ausldsezeit: < 10's, 6 x je Grenzauslésestrom 125 %
UL 508 max. Fuse max. CB (@ Class 10 2 Temps de déclenchement: < 10's, 6 x par courant limite déclenchement 125 %
CSA No. 14 NEC, CEC Class 10 2 Tempo diinterrento: < 10's, 6 x per valore limite della corrente di intervento 125 %
ass 10 2 Tiempo de disparo: < 10's, 6 x por Intensidad limite de disparo b
A A kA GO Class 102 Tiempo de di 10s, 6 x por Intensidad limite de disparo 125 %
@D 102 AWK A < 10's, 6 x FEANHR BRI FELIE 125 %
ZB150-35, XTOBO35GC1 125 125 S5 @ Knacc 10 2 Bpema pacuennenus: < 10 ¢, 6 X Ha Kax/0e npefenbHblii Tok cpabaTbisanmsa 125 %
ZB150-50, XTOBO50GC1 225 200 5 @ Class 102 Afschakeltijd: < 10 s, 6 x per grensuitschakelstroom 125 %
ZB150-70, XT0BO070GC1 250 250 10 Class 10 2 udlgsningstid: < 10's, 6 x pr. greenseudlegsestram 125 %
ZB150-100, XTOB100GC1 400 class J 400 10 Katnyopia 10 2 Xpovog evepyomoinang: < 10's, 6 x ava oplakd pebpa evepyomoinang 125 %
ZB150-125, XT0B125GC1 500 class J 500 10 Classe 10 2 tempo de activacéo: < 10's, 6 x cada corrente limite de activagdo 125 %
ZB150-150, XTOB150GC1 600 class J 600 10 GO Klass 10 2 utidsningstid:< 10's, 6 x per gransutldsningsstrém 125 %
ZB150-175, XTOB175GC1 600 classK5 600 10 @D Luokka 10 2 padstéaika: < 10 s, 6 x per rajalaukaisuvirta 125 %
ZB150-35/KK, XTOB035GC1S 60 class J 5 ( Trida 10 2 doba vybaveni: < 10 s, 6 x na mezni vybavovaci proud 125 %
ZB150-50/KK, XTOB050GC1S 110classJ 5 Class 10 2 rakendumise aeg: < 10's, 6 x piirrakendumisvool 125 %
ZB150-70/KK, XTOB070GC1S 125 class J 10 (D Class 102 kioldési id6: < 10's, 6 x kioldasi hatararamonként 125 %
ZB150-100/KK, XTOB100GC1S 200 class J 10 @ Class 10 2 Nostrades laiks: < 10's, 6 xuz nosacito nostrades robezstravu 125 %
ZB150-125/KK, XT0B125GC1S 250 class J 10 @D Class 102 Atjungimo trukmeé: < 10's, 6 x kiekvienai ribinei atjungimo srovei 125 %
ZB150-150/KK, XTOB150GC1S 300 class J 10 Klasa 10 2 czas zadziatania: < 10 s, 6 x kazdorazowy graniczny prad wyzwalajacy 125 %
ZB150-175/KK, XTOB175GC1S 300 class J 10 GD Class 102 sprozilni éas: < 10's, 6 x vsak mejni sproZilni tok 125 %
GE Trieda 10 2Spastaci &as: < 10's, 6 x pre kazdy hraniény 125 %
75-70/..., XTOBO70L(H)C1 250 250 10 @9 Knac 10 2 Bpeme Ha uskiouaHe: < 10's, 6 X BCEKM rpaHuyeH ToK Ha uskiiousaxe 125 %
75-100/..., XTOB100L(H)C1 400 class J 400 10 Clasa 10 2 Timp de declansare: < 10's, 6 x curent limita de declansare 125 %
75-125/..., XTOB125L(H)C1 500 class J 500 10 (D Razred 10 2 vrijeme okidanja: < 10's, 6 x po granicna struja okidanja 125 %
Z5-160/..., XTOB160L(H)C1 600 class J 600 10
75-220/..., XTOB220L(H)C1 800 class L 800 10
75-250/..., XT0B250L(H)C1 1200 class L 1200 18
75-300/..., XTOB300LC1 1200 class L 1200 18
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Contactor

Overload Relays

Basic Ratings up to 600 V

High Fault Ratings up to 600 V

Z(B).../XTOB... kA max. Fuse max. CB kA max. Fuse kA max. CB
FLA-Range
DILM80, XTCEO080F 25-35 5 125A 125A 100 125 A Class J 65 (480 V) 90A
DILM80, XTCEO080F 35-50 5 225 A 200 A 100 125 A Class J 65 (480 V) 125 A
DILM80, XTCEO080F 50-70 10 250 A 250 A 100 125 A Class J 65 (480 V) 175A
DILM80, XTCEQ80F 70 - 100 10 400 A Class J 400 A 100 150 A Class J 65 (480 V) 250 A
DILM95, XTCEQ95F 70 - 100 10 400 A Class J 400 A 100 200 A Class J 65 (480 V) 250 A
DILM115, XTCE115G 95-125 10 600 A Class J 500 A 100 250 A Class J 65 (480 V) 200 A
DILM150, XTCE150G 120 - 150 10 600 A Class J 600 A 100 300 A Class J 65 (480 V) 250 A
DILM170, XTCE170G 145-175 10 600 A 600 A 100 300 A Class J 65 (480 V) 250 A
DILM185A, XTCE185H 120 - 160 10 600 A Class J 600 A 100 600 A Class J 50 600 A
DILM185A, XTCE185H 160 - 220 10 600 A Class J 600 A 100 600 A Class J 50 600 A
DILM225A, XTCE225H 160 - 220 10 800 A Class L 600 A 100 600 A Class J 50 600 A
DILM225A, XTCE225H 200 - 250 10 700 A Class L 600 A 100 600 A Class RK5 50 600 A
DILM250, XTCE250L 200 - 250 10 700 A Class L 600 A 100 600 A Class RK5 50 600 A
DILM300A, XTCE300L 200 - 300 18 700 A Class L 600 A 100 700 A Class L 50 600 A
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