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Bezpecénostni opatieni / Sikkerhedsforanstaltninger / Turvavarotoimet / Biztonsagi ovintézkedések /

Veiligheidsinstructies / Sikkerhetsforskrifter / Srodki bezpieczenstwa / Sikerhetsanvisningar

[Aiems200  [V]iEm3250
A NEBEZ PECi / FARE /| VAARA /| VESZ ELY /| GEVAAR /| FARE / ZAGRO ZENIE /| FARA

NEBEZPECI URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM, VYBUCHU NEBO VZPLANUTI
ELEKTRICKEHO OBLOUKU

» Pouzivejte vhodné osobni ochranné pomucky (OOP) a pfi praci na elektrickych

RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
« Anvend passende personlige veernemidler (PPE), og overhold praksis for sikkert
el-arbejde. Se NFPA 70E i USA eller geeldende lokale standarder.

Nedodrzeni téchto pokynu zplisobi smrt nebo vazné zranéni.

zafizenich dodrzujte bezpec€nostni opatieni. Viz norma NFPA 70E v USA nebo
prislusné mistni normy.

Pred praci na tomto zafizeni vypnéte vSechny jeho zdroje napajeni.

K ovéfeni, zda je vypnuto veskeré napajeni, vzdy pouZijte snima¢ se spravnym
jmenovitym napétim.

Neprekracujte maximalni meze jmenovitych hodnot zafizeni, jakoz i vybaveni,

v némz je zafizeni nainstalovano.

Nepouzivejte toto zafizeni pro kritické aplikace Fizeni nebo ochrany,

kde se bezpecnost osob ¢i zafizeni spoléha na ¢innost fidiciho obvodu.

Nikdy nezkratujte sekundarni ¢ast napétového transformatoru (VT).

Nikdy nerozpojujte obvod transformatoru proudu (CT).

Pro proudové vstupy vzdy pouzivejte uzemnéné externi transformatory proudu
(CT).

.

.

.

Afbryd alle enhedens stremforsyninger samt det udstyr, den er installeret i, for der
arbejdes pa den.

Anvend altid en spaendingsmaler med korrekte specifikationer til at bekraefte,

at streammen er afbrudt.

Overskrid ikke enhedens specifikationer for maksimumgraenser.

Anvend ikke denne enhed til kritisk styring eller beskyttelse, hvor personsikkerhed
eller sikkerhed for udstyr afheenger af funktionen af styrekredslgbet.

Kortslut aldrig den sekundzere side pa en spaendingstransformer (VT).

Lad aldrig kredslgbet i en stremtransformer (CT) veere abent.

Brug altid jordede, eksterne CT ere til stremtilfarsel.

Manglende overholdelse af disse instruktioner resulterer i dedsfald eller
alvorlig personskade.

SAHKOISKUN, RAJAHDYKSEN TAl VALOKAAREN VAARA

Jos niita ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vakava vamma.

Kayta asianmukaisia henkildsuojaimia ja noudata turvallisia sahkotyokaytantéja.
Noudata Yhdysvalloissa NFPA 70E -standardia ja muissa maissa sita vastaavia
paikallisia standardeja.

Katkaise kaikki sahkonsy6tto téhan laitteeseen seka laitteistoon, johon se on
asennettu, ennen kuin tydskentelet sen parissa.

Varmista aina nimellisarvoltaan asianmukaisella jannitetunnistimella sahkévirran
katkaisu.

Ala ylita laitteen enimmaisraja-arvoja.

Tata laitetta ei saa kayttaa kriittisiin ohjaus- tai suojaussovelluksiin, joiden
kohdalla henkilSiden tai laitteistojen turvallisuus riippuu ohjauspiirin toiminnasta.
Ala koskaan anna jannitemuuntajan toisiopiirin joutua oikosulkuun.

Ala koskaan avaa virtamuuntajan virtapiiria.

Virtatuloiksi on aina kaytettdva maadoitettuja ulkoisia virtamuuntajia.

ARAMUTES, ROBBANAS VAGY IVHUZAS VESZELYE

.

.

Hasznaljon megfelelé személyi védbfelszerelést és kbvesse a biztonsagos
munkavégzés szabalyait. Tovabbi informaciokat az Egyesult Allamokban

az NFPA 70E szabvanyban, illetve a vonatkozé helyi szabvanyokban talal.
Mielétt az eszk6z6n munkat végezne, kapcsolja ki az eszkdz és az azzal
mikodtetett berendezések tapellatasat.

Minden esetben megfelelé mindsitési fesziltségmérével gy6z6djon meg

az dramtalanitasrol.

Tartsa be a berendezés maximalis hatarértékeire vonatkozo eléirasokat.

Ne hasznélja a berendezést olyan kritikus vezérlési vagy védelmi célbdl, ahol
az emberek vagy berendezések védelme a vezérldaramkor mikodését igényli.
Soha ne zarja révidre egy fesziiltségvalté (VT) szekunder tekercsét.

Soha ne bontsa az aramvalto korét (CT).

Az drambemenetekre mindig féldelt kiilsé aramvaltot hasznaljon.

Az utasitasok figyelmen kiviil hagyasa halalhoz vagy sulyos sériiléshez vezet.

KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN

Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, heeft dit ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en werk veilig.
Raadpleeg NFPA 70E (voor de VS) of de lokaal geldende normen.

Schakel de stroomtoevoer naar dit apparaat en de installatie waarin het apparaat
is geinstalleerd volledig uit voordat u eraan werkt.

Controleer met een correct gespecificeerde spanningszoeker altijd goed of de
stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld.

Ga niet boven de specificaties van het apparaat voor de maximumlimieten.
Gebruik dit apparaat niet voor kritieke regel- of beveiligingstoepassingen waarbij
de veiligheid van mensen of machines afhankelijk is van de werking van het
regelcircuit.

De secundaire zijde van een spanningstransformator (VT) mag nooit worden
kortgesloten.

Een stroomtransformator (CT) mag geen open circuit hebben.

Gebruik altijd geaarde externe CT’s voor stroomingangen.

FARE FOR ELEKTRISK STQT, EKSPLOSJON, ELLER LYSBUEDANNELSE

.

Bruk egnet personlig verneutstyr og folg sikker elektrisk arbeidspraksis.
Se NFPA 70E i USA eller gjeldende lokale standarder.

Koble fra all strem til denne enheten og til utstyret den er installert i, fer du utfgrer
arbeid pa den.

Bruk alltid en spenningsfeler med riktig merkespenning for & bekrefte

at all strom er koblet fra.

Ikke overskrid enhetens spesifiserte maksimumsverdier.

Ikke bruk denne enheten til kritisk kontroll eller beskyttelse der sikkerheten
til mennesker eller utstyr er avhengig av at styrekretsen er i drift.

Kortslutt aldri sekundaersiden pa en spenningstransformator (VT).

Bryt aldri kretsen til en stremtransformator (CT).

Bruk alltid jordede eksterne stremtransformatorer for streminngangene.

Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt, vil det fore til dedsfall eller alvorlig
personskade.

RYZYKO PORAZENIA PRADEM, WYBUCHU LUB LUKU ELEKTRYCZNEGO

Niestosowanie si¢ do niniejszych zalecen grozi $miercig lub powaznymi
obrazeniami ciata.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej (PPE) oraz postepowac
zgodnie z praktykami bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Zapoznaj sie z normg NFPA 70E w Stanach Zjednoczonych

lub z odpowiadajgcymi jej normami lokalnymi.

Przed przystgpieniem do prac nalezy odigczy¢ zasilanie tego oraz urzgdzen, w
ktorych jest zainstalowane.

Zawsze nalezy uzywac prébnika napigcia o odpowiednich parametrach,

aby sprawdzi¢, czy zasilanie jest catkowicie wytaczone.

Nie wolno przekroczy¢ maksymalnych warto$ci znamionowych prébnika.

Tego urzadzenia nie wolno uzywa¢ do najwazniejszych zastosowan kontrolnych
lub ochronnych, gdzie bezpieczenstwo cztowieka lub sprzetu zalezy od dziatania
obwodu sterujacego.

Nie nalezy zwiera¢ uzwojenia wtérnego transformatora napiecia (VT).

Nie wolno dopusci¢ do przerwania obwodu przektadnika pradowego (CT).
Zawsze nalezy uzywac¢ uziemionych przektadnikéw pradowych dla pradu
wejsciowego.

FARA FOR ELCHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBAGE

Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (PPE) och f6lj praxis for sakert arbete
med el. Se NFPA 70E i USA eller tillampliga lokala standarder.

Sténg av all stromférsorjning till enheten och utrustningen dar den var installera
férut innan arbete pabdrjas pa den.

Anvand alltid en lamplig spanningskontrollerare for att kontrollera att all
stromférsorjning ar avstangd.

Overskrid inte enhetens méarkning for maxgrénser.

Anvand inte denna enhet for kritisk matning eller skyddstillampningar dar
sakerheten for personal eller utrustning &r beroende av styrenhetens drift.
Kortslut aldrig sekundarsidan pa en spanningstransformator (VT).

Gor aldrig avbrott i en stromtransformator (CT).

Anvand alltid jordade externa stromtransformatorer fér strémingangar.

Om dessa instruktioner inte foljs kan det leda till dodsfall eller allvarlig
personskada.

@ 1. Pfed praci na tomto zafizeni

@ 1. Schakel de stroomtoevoer naar dit @ 1.

@ 1. Afbryd alle enhedens
stremforsyninger samt det udstyr,
den er installeret i, far der arbejdes
pa den.

2. Anvend altid en spaendingsmaler
med korrekte specifikationer til at
bekraefte, at streammen er afbrudt.

vypnéte vSechny jeho zdroje
napajeni, jakoz i vybaveni, v némz
je zafizeni nainstalovano.

2.K ovéfeni, zda je vypnuto veskeré
napdjeni, vzdy pouzijte snimac se
spravnym jmenovitym napétim.

Koble fra all strgm til denne
enheten og til utstyret den er
installert i, for du utfgrer arbeid

pa den.

.Bruk alltid en spenningsfeler med
riktig merkespenning for & bekrefte
at all strem er koblet fra.

apparaat en de installatie waarin
het apparaat is geinstalleerd
volledig uit voordat u eraan werkt.

2. Controleer met een correct
gespecificeerde spanningszoeker
altijd goed of de stroomtoevoer
volledig is uitgeschakeld.
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végezne, kapcsolja ki az
eszkdz és az azzal mikddtetett
berendezések tapellatasat.
Minden esetben megfelel
mind&sitési fesziltségmérdvel
gy6z8djon meg az
aramtalanitasrol.

tahan laitteeseen seka laitteistoon,
johon se on asennettu, ennen kuin
tydskentelet sen parissa.

2. Varmista aina nimellisarvoltaan 2.
asianmukaisella jannitetunnistimella
sahkdévirran katkaisu.

Przed przystgpieniem do prac @ 1.
nalezy odigczy¢ zasilanie tego
oraz urzgdzen, w ktérych jest
zainstalowane.
2. Zawsze nalezy uzywac prébnika 2.
napigcia o odpowiednich
parametrach, aby sprawdzi¢, czy
zasilanie jest catkowicie wylgczone.

Stang av all strémférsérjning till
enheten och utrustningen déar den
var installera férut innan arbete
pabdrjas pa den.

Anvand alltid en lamplig
spanningskontrollerare for att
kontrollera att all stromférsorjning
ar avstangd.
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3 Prehled / Oversigt / Yleiskatsaus / Attekintés / Beschrijving / Oversikt / Oméwienie / Oversikt
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Instalace / Installation / Asennus / Belizemelés / Installatie / Installasjon / Instalacja / Installation
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Q
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e

© | &=

V1,V2,V3,Vn | 25 mm?/ 14 AWG 0.5Nm/4.4in-lb | 8mm/0.31in
11,12,13 6 mm?/10 AWG 0.8Nm/7.0in-lb | 8 mm/0.31in
RS-485 2.5 mm?/ 14 AWG 0.5Nm/4.4inlb | 7mm/0.28in

Modbus
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[ iems2s0
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DO=A"/Rx-,A/Tx-
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Kabelaz soustavy elektrické sité / Kabelfgring for stramforsyning / Virtajarjestelman kytkenta / Hal6zat

vezetékezése / Bedrading van stroomtoevoer / El-systemets ledningsnett / Okablowanie ukladu zasilania /
Inkoppling av stromférsorjning

D (da) D @

Q Pojistky 250 mA a odpojovac Q 250 mA sikringer og afbryder Q 250 mA:n sulakkeet / katkaisin Q 250 mA olvadébiztosité/szétkapcsold
‘3 Zkratovaci blok @ Kortslutningsklemraekke @ Oikosulkupala ‘3 Rovidre zar6 eszkéz
G Primarni pojistky VT a odpojovac e Sikringer pa primeer VT-side og afbryder G Jannitemuuntajan ensidsulakkeet ja G VT elsédleges olvadobiztositok és

L X . . katkaisin szétkapcsolo
4 indikuje zapojeni pro vyvazenou soustavu 4 angiver kabelfgring for et balanceret system

. . . 4 osoittaa tasapainotetun jarjestelman 4 kiegyensulyozott rendszer vezetékezését

Jasné oznacte mechanizmus odpojovaciho Afmzerk enhedens afbrydermekanisme kytkentaa jelzi
obvodu zafizeni a nainstalujte jej v blizkém tydeligt, og installer den inden for nem
dosahu obsluhy. reekkevidde af operateren. Merkitse laitepiirin katkaisumekanismi Egyértelm(ien jeldlje meg a berendezés

N L L » L . selkeasti ja asenna se paikkaan, johon szetkapcsol6é aramkdrének mechanizmusat,
Pojistky a jistice museji mit jmenovité hodnoty Sikringer og afbrydere skal veere specificeret kayttaja yltaa helposti. és olyan helyre szerelje, ahol az lizemelteté
pro instalaéni napéti a byt dimenzovany pro til installationsspaendingen og dimensioneret til kénnyen eléri.
dostupny poruchovy proud. den tilgzengelige fejlstram. Sulakkeet ja katkaisijat on mitoitettava

= . . - X asennusjannitteen ja mahdollisen vikavirran Az olvadobiztositok és megszakitok értékeinek
Pojistka pro nulovani je nezbytna, neni-li Der kreeves en stelsikring, hvis enhedens stel mukaan. meg kell felelniiik a belizemelési fesziiltségnek
zdrojové nulovani uzemnéno. ikke er jordforbundet. és az esetleges hibaaramnak.

Nollajohtimen sulake tarvitaan, jos lahteen

nollajohdinta ei ole maadoitettu. Ha a forras nullavezeték nem foldelt, a

nullavezetéken olvadobiztositora van sziikség.

@ @ DL D

Q Zekeringen 250 mA en Q 250 mA sikringer og skillebryter Q Bezpieczniki 250 mA i odtgcznik Q 250 mA sakringar och urkopplingskontakt
scheidingsschakelaar . . .
Kortsluitblok @ Kortslutningsbro @ Skrzynka zaciskowa @ Kortslutningsdon
ortsluitblol
@ G VT primeersikringer og skillebryter G Gtéwne bezpieczniki i odtgcznik G VT primarsakringar och
G Primaire VT-zekeringen en o . transformatora napiecia urkopplingskontakt
scheidingsschakelaar 4 indikerer ledningsnett for et balansert
system 4 Przedstawia okablowanie uktadu 4 indikerar inkoppling fér ett balanserat
4 geeft de bedrading aan voor een . . . zréwnowazonego system
gebalanceerd systeem Mekanismen til enhetens frakoblingskrets . . . . .
skal merkes tydelig og installeres innenfor Wyraznie oznacz mechanizm obwodu Mark tydligt upp urkopplingskontakten om
Voorzie het scheidingsmechanisme van het operatgrens rekkevidde. odtgczajgcego urzadzenia i zamontuj go w montera den pa ett stalle som efterféljande
apparaat van een duidelijk label en installeer o ) . miejscu tatwo dostgpnym dla operatora. operator latt kan na.
het in het onmiddellijke bereik van de operator. ~ Sikringer og effektbrytere ma veere godkjent o o . L . R
for installasjonsspenningen og dimensjonert Bezpieczniki i wytgczniki musza by¢ Sakringar och kretsbrytare maste méarkas med
Zekeringen en stroomonderbrekers moeten for den tilgjengelige feilstremmen. przystosowane do napigcia instalacji oraz installationsspanningen samt dimensioneras
de juiste specificaties hebben voor de - . . pradu zwarciowego. efter den mdjliga felstrommen.
installatiespanning en de kortsluitstroom. Sikring for ngytral er nedvendig hvis o . ) L R . )
kildengytral ikke er jordet. Bezpiecznik na przewodzie neutralnym jest Sakring for nollan krévs om kallans nolla inte
Als de nulleider van de stroomtoevoer niet wymagany, gdy przewdd neutralny zrodta ar jordad.
is geaard, is een zekering voor de nulleider napiecia nie jest uziemiony.

noodzakelijk.
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Prehled displeje / Displayoversigt / Nayton yleiskatsaus / Kijelzd attekintése / Beschrijving scherm /

Displayoversikt / Opis ekranu / Displayoversikt
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Q Indikatory komunikace (iIEM3250) Q Kommunikations-LED (iEM3250) Q Tiedonsiirron merkkivalo (IEM3250) Q Kommunikaciés LED (iIEM3250)

@ Indikator stavu: sviti / nesviti / chyba @ Status-LED: taendt/slukket/fejl @ Tilan merkkivalo: paalla / pois / virhe @ Allapotjelz6 LED: be / ki / hiba

e Indikator energetickych impulzd e Energipuls-LED (5000 blink/kWh) e Energiapulssin merkkivalo e Energiaimpulzus-LED (5000 villanas /
(5000 bliknuti / kWh) (5000 valahdysta / kWh) kWh)

@ Display til maling og konfiguration
@ Displej pro méfeni a konfiguraci @ Naytté mittausta ja konfigurointia varten @ Mérési és konfiguracios kijelzo

e Rul gennem skaerme eller en valgliste

Prochéazeni obrazovek nebo seznamu Selaa nayttja tai valintojen luetteloa Lehetdségek végiggorgetése a képernydn
e moznosti @ Bekraft indtastning, eller ga til flere e ] v __J o g S e D g ¢ gg ] g p, y
skaerme @ Vahvista syéte tai siiry muihin nayttinin @ Bevitt érték megerssitése vagy tovabbi
@ Potvrzeni zadani nebo pfistup k dalsim ) o ) i o képernyék megnyitasa
obrazovkam @ Annuller, og vend tilbage til forrige skaerm @ Peruuta ja palaa edelliseen nayttoon
Torlés és visszatérés az el6z6 képernydre
@ Stomo a navrat na predchozi obrazovku @ Tryk og hold OK + ESC nede for at ga til @ Pida OK + ESC painettuina, jotta passet © o ) N ,p i v
konfigurationstilstand konfigurointitilaan m A konfiguraciés izemmaodba torténd
m Stisknutim a pfidrzenim OK + ESC . . . belépéshez tartsa lenyomva az OK + ESC
prejdete do konfigura&niho rezimu @ Maling/Parameter @ Mittaus / Parametri gombokat
@ Méeni/ parametr @ Veerdi/indstiling @ Arvo/Asetus @ Mérés/paraméter
0 Hodnota / nastaveni @ Ikon, der angiver manglende indstilling @ Kuvake ilmoittaa, etté paivéysta/ 0 Erték/beallitas
af dato/tidspunkt (iEM3250) kellonaikaa ei ole asetettu (iIEM3250)
@ Ikona signalizujici nenastavené § . . @ A datumot/idét jelzd ikon nincs bedllitva
datum/Gas (IEM3250) @ Dato og klokkeslzet (IEM3250) @ Paivéys ja kellonaika (IEM3250) (EM3250)
@ Datum a cas (EM3250) @ Enheder @ Yksikét @ Datum és ids (EM3250)
@ Jednotky m Ikon til konfigurationstilstand m Konfigurointitilan kuvake @ Mértékegységek
m Ikona konfiguraéniho rezimu m Konfiguraciés tizemmad ikon

@ @ (DL D

Q Communicatielampje (iEM3250) Q Indikator for kommunikasjon (iIEM3250) Q Dioda LED komunikacji (IEM3250) Q Kommunikationslysdiod (iEM3250)
@ statuslampje: aan/uit/fout @ Statusindikator: pa/avifeil (® Dioda LED stanu: wi. / wyt. / blad ® Statuslysdiod: pa / av / fel
G Energiepulslampje (5000 x knipperen/kWh) G Indikator med energipuls (5000 blink/kWh) G Biqdq L,E/I?(\i”hp)ulséw energii (5000 G I(_SYSgE)ogl'fél: Qnergi?lli{/th)
$niec inkningar
Q Scherm voor meting en configuratie @ Display for maling og konfigurasjon yenie 9
" . . . . i @ Wyswietlacz do pomiaréw i konfiguracji Q Display fér méatning och konfiguration
G Door schermen of een lijst met opties G Bla gjennom skjermbilder eller en liste over
bewegen alternativer G Przewijaj ekrany lub liste opcji Bladdra mellan skarmar och lista pa
alternativ
e Invoer bevestigen of meer schermen G Bekreft inntasting eller fa tilgang til flere G Potwierdz wprowadzone dane lub wys$wietl
openen skjermbilder wigcej ekranow G Bekrafta en inmatning eller ga till fler
skarmar
@ Annuleren en terugkeren naar vorig @ Avbryt og ga tilbake til forrige skjermbilde @ Anuluj i przejdz do poprzedniego ekranu
scherm o o . e @ Avbryt och ga tillbaka till foregaende skarm
m Trykk og hold OK + ESC foragainni m Nacisnij i przytrzymaj przyciski OK + ESC,
@ Houd OK + ESC tegelijk ingedrukt om naar konfigurasjonsmodus aby przejs¢ do trybu konfiguracji m Hall OK + ESC intryckta for att ga in i
de configuratiefunctie te gaan konfigurationslage
9 g o Maling/parameter o Pomiar / parametr 9 9
o Meting/parameter L - L o o Matning / Parameter
@ Verdifinnstiling @ Wartosé / ustawienie
@ Waarde/instelling ) ) ) o @ Varde / Instélining
@ Ikon som angir at dato/klokkeslett ikke Ikona wskazujaca date / czas nie jest
@ Pictogram dat aangeeft dat de datum er angitt (IEM3250) ustawiona (iIEM3250) Ikon som indikerar datum/tid &r ej installd
en tijd niet zijn ingesteld (IEM3250 iEM3250
! ining ( ) G Dato og klokkeslett (IEM3250) G Data i godzina (iIEM3250) ( )
Datum en tijd (iEM3250) X Datum och tid (IEM3250)
@ Enheter @ vednostki
@ Eenheden ) ) i . @ Enheter
m Ikon for konfigurasjonsmodus m Ikona trybu konfiguracji

@ Pictogram voor configuratiefunctie @ Ikon for konfigurationslage
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Indikatory provozu / Drift-LED’er / Toiminnan merkkivalot / Miikodésjelzé LED-ek / Lampjes op meter /

[V iem3200

Driftsindikatorer / Diody LED pracy / Driftslysdioder
[V iem32s0

. = Nesviti / Slukket / Pois / KI / UIT / AV / WYL / SLACKT
® = Sviti / Teendt / Paalla / BE / AAN / PA / Wk / TAND

8 = Blika / Blinker / Vilkkuu / Villog / Knippert / Blinker / Btyskanie / Blinkar

() & Q15 - @ & & &
@ Vypnuto Zapnuto, pocitani neprobiha Zapnuto, pocitani probiha Vnitfni chyba, pocitani je Abnormalita, pocitani Wiz ¢ast 9 - Odstranovani
zastaveno' pokracuje’ problém(
GE Afbrudt Tilkoblet, teeller ikke Tilkoblet, taeller Intern fejl, teelling er stoppet' Unormal, teelling fortseetter’ 'Se afsnit 9 - Fejlfinding
m Pois Paalla, ei mittaa Paalla, mittaa Sisainen virhe, mittaus Epéanormaali, mittaus jatkuu’ 'Katso osaa 9 - Vianetsinta
pyséahtynyt'
@ Ki Be, nincs szamlalas Be, szamlalassal Belsé hiba, a szamlalas leallt! Rendellenesség, a szamlalas Lasd 9. fejezet — Hibaelharitas
folytatodik'
@ Uit Aan, zonder telling Aan, met telling Interne fout, telfunctie gestopt' Abnormaal, telfunctie loopt 'Raadpleeg hoofdstuk 9:
door! Probleemoplossing
@ Av P4, uten telling Pa, med telling Intern feil, telling har stoppet’ Unormal, telling fortsetter! Se kapittel 9 - Feilsgking
‘a’ Wyt Wi., brak zliczania Wt., zliczanie Btad wewnetrzny, zliczanie Nieprawidtowe dziatanie, 'Patrz rozdziat 9 —
zostato zatrzymane' zliczanie jest kontynuowane' Rozwigzywanie problemow
@ Slackt Tand, méter ej Tand, méater Internt fel, matningen stoppad’ Avvikelse, matningen fortsatter’ | 'Se avsnitt 9 - Felsdkning

Indikator komunikace / Lysdiode for kommunikation / Tiedonsiirto - LED / Kommunikaciés LED /

Communicatielampje / Indikator for kommunikasjon / Dioda LED komunikacji / Kommunikationslysdiod

[Ciems200

[V iem32s0

@ Modbus

D

da

D

(huj Nl

@

LDl SV

Nesviti: neaktivni

Slukket: inaktiv

Pois: inaktiivinen

Ki: inaktiv

Uit: inactief

Av: inaktiv

Whyt.: nieaktywny Slackt: ej aktiv

Blika: aktivni

®

Blinker: aktiv

Vilkkuu: aktiivinen

Villog: aktiv

Knippert: actief

Blinker: aktiv

Btyskanie: aktywny Blinkar: aktiv

Zakladni konfigurace / Grundleeggende konfiguration / Peruskonfigurointi / Alapkonfiguracioé /

Basisconfiguratie / Grunnleggende konfigurasjon / Konfiguracja podstawowa / Grundkonfiguration

[V iem3200

-Config:

7

>2s

Frequency

Q

Communication

[V iem3250

\

Frequency

Slave Address
Baud Rate

Parity

CS]

Vstupte do konfigura¢niho
rezimu a nakonfigurujte zakladni
méreni, komunikaci a nastaveni
zabezpeceni (pokyny naleznete
v Casti 6).

@ iEM3250

@

Ga naar de configuratiefunctie
en configureer de basale
meet-, communicatie- en

beveiligingsinstellingen (raadpleeg

hoofdstuk 6 voor instructies).
@ iEM3250

(da)
Ga til konfigurationstilstand,
og konfigurer grundlzeggende
indstilling af maling,
kommunikation og sikkerhed (se
vejledning i afsnit 6)

@ iEM3250

@

Ga inn i konfigurasjonsmodus
og konfigurer grunnleggende
maling, kommunikasjon og
sikkerhetsinnstillinger (se
instruksjoner i kapittel 6)

O iEM3250

D

Siirry konfigurointitilaan ja

konfiguroi mittauksen, tiedonsiirron

seka tietoturvan perusasetukset
(katso ohjeet kohdasta 6)

@ EM3250

(plJ
Przejdz do trybu konfiguracji
i skonfiguruj ustawienia
pomiaru podstawowego, uktadu
komunikacji i bezpieczenstwa
(aby uzyskac¢ instrukcje, patrz
rozdziat 6)

0 EM3250

s &

Lépjen be a konfiguracioés
uzemmodba, és adja meg az
alapveté mérési, kommunikacios
és biztonsagi bedllitasokat (az
utasitasokat a 6. pontban talalja)

@ EM3250

SV]

Ga in i konfigurationslége och
konfigurera grundmétning,
kommunikation och
sakerhetsinstéaliningar (se avsnitt 6
for instruktioner)

@ EM3250

8 Ovéreni | Bekraeftelse / Vahvistus / Ellenérzés / Verificatie / Bekreftelse / Weryfikacja / Verifiering

[V iem3200

[V iem32s0

@ Po provedeni zakladni konfigurace GB Efter den grundleeggende
prejdéte na obrazovky dat konfiguration skal du ga til
v redlném Case a oveéfte, Ze jsou skaermene for realtidsdata og
odectené hodnoty spravné. bekreefte, at afleesningerne er
korrekte.

@ Az alapvetd konfiguracio
elvégzését kdvetden nyissa meg
a valos ideji adatképerny&ket,
és ellendrizze, hogy a leolvasott
értékek helyesek-e.

@ Siirry peruskonfiguroinnin
tekemisen jalkeen tosiaikaisiin
datanayttoihin ja varmista, etta
lukemat ovat oikeat.

@ Nér grundkonfigurationen &r utférd
bor avlasningarna kontrolleras
genom att ga till skarmen for
realtidsdata.

@ Po przeprowadzeniu konfiguracji
podstawowej przejdz do ekranow
danych w czasie rzeczywistym
i sprawdz, czy odczyty sg
prawidiowe.

@ Etter & ha utfgrt grunnleggende
konfigurasjon, ga til
sanntidsdataskjermbildene og
bekreft at avlesningene er korrekte.

ﬂ. Nadat u de basisconfiguratie
hebt vastgelegd, gaat u naar de
actuele schermen met gegevens
en controleert u of de waarden
correct zijn.
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Odstranovani problémti / Fejlfinding / Vianetsinta / Hibaelharitas / Probleemoplossing / Feilsgking /

Rozwigzywanie probleméw / Felsékning

[Viems200  [V]iEm3250

@ Kdyz indikatory ukazuji chybu/abnormalni situaci, pfejdéte na obrazovku diagnostiky a zjistéte diagnosticky kod. Pokyny k navigaci displejem nebo provadéni konfigurace viz ¢ast 6. Pokud
problém pretrva i po provedeni vSech nize uvedenych pokyn(, obratte se na technickou podporu. POZNAMKA: Ne vSechny kédy se tykaji vSech modelu.

Kéd Popis Mozné Feseni

- Displej LCD nic nezobrazuje. Zkontrolujte a upravte kontrast LCD.

- Tlagitka nereaguji na stisk. Spustte elektromér znovu jeho vypnutim a opétovnym zapnutim.

101 Méfeni se zastavi kvlli chybé EEPROM. Stisknutim OK zobrazte celkovou spotfebu energie. Prejdéte do konfiguraéniho rezimu a provedte Reset Config (reset konfigurace).

102 | Mé&feni se zastavi kvuli absenci kalibraéni tabulky. Stisknutim OK zobrazte celkovou spotiebu energie. | Prejdéte do konfiguraéniho reZimu a provedte Reset Config (reset konfigurace).

201 Méreni pokracuje. Nastaveni frekvence neodpovida méfenim frekvence. Opravte nastaveni frekvence podle jmenovité frekvence soustavy elektrické sité.

202 Méreni pokracuje. Nastaveni zapojeni neodpovida vstupim zapojeni. Opravte nastaveni zapojeni podle vstupt zapojeni.

203 Méreni pokracuje. Sled fazi je obracen. Zkontrolujte pfipojeni vodicu a pfipadné opravte nastaveni zapojeni.

204 Méreni pokracuje. Celkova aktivni energie negativni z davodu nespravného zapojeni napéti a proudu. | Zkontrolujte zapojeni vedeni.

205 Méreni pokracuje. Datum a ¢as byly resetovany kvuli vypadku napajeni. Nastavte datum a ¢as.

207 Méreni pokracuje. Abnormalni funkce internich hodin. Spustte elektromér znovu jeho vypnutim a opétovnym zapnutim, pak resetujte datum
a ¢as.

Nar lysdioderne angiver en fejl/lunormal situation, kan du ga til diagnoseskeermen og finde diagnosekoden. Se afsnit 6 vedregrende vejledning til navigation i displayet eller udfgrelse af
konfiguration. Safremt problemet ikke lgses efter udfgrelse af nedenstaende instruktioner, skal du kontakte Teknisk Support. BEMARK: Det er ikke alle koder, som er relevante for alle modeller.

daj

Kode Beskrivelse Mulig lzsning

- LCD-displayet er ikke synligt. Kontrollér og justér LCD-kontrast.

- Trykknapper fungerer ikke. Genstart energimaleren ved at slukke og teende den igen.

101 Maling stopper pga. en EEPROM-fejl. Tryk pa OK for at vise det samlede energiforbrug. Ga til konfigurationstilstand, og udfer Nulstil konfig (Reset Config).

102 Maleren stopper pga. manglende kalibreringstabel. Tryk pa OK for at vise det samlede energiforbrug. | Ga til konfigurationstilstand, og udfer Nulstil konfig (Reset Config).

201 Maling fortsaetter. Ingen match mellem frekvensindstilling og frekvensmalinger. Korrigér frekvensindstillingen i henhold til maerkefrekvensen for
strgmforsyningen.

202 Maling fortseetter. Ingen match mellem konfiguration af kabelfering og kabelindgange. Korrigér konfigurationen af kabelferingen ifelge kabelindgangene.

203 Maling fortszetter. Omvendt fasefelge. Kontrollér kabeltilslutningerne, og korrigér om ngdvendigt konfigurationen af
kabelfgringen.

204 Malingen fortsaetter. Total aktiv energi er negativ pga. forkerte speendings- og stremforbindelser. Kontroller ledningsforbindelser.

205 Maling fortszetter. Dato og klokkeslaet er nulstillet pga. stremafbrydelse. Indstil dato og klokkeslzet.

207 Maling fortseetter. Unormal intern urfunktion. Genstart energimaleren ved at slukke den og teende den igen, og nulstil derefter
dato og klokkeslaet.

‘.D Kun LED:t osoittavat virhettéd/epanormaalia tilannetta, siirry diagnostiikkanayttoon ja etsi diagnostiikkakoodi. Osa 6 opastaa nayton lukemisessa tai konfiguroinnin suorituksessa. Jos ongelma ei
poistu seuraavien ohjeiden noudattamisen jalkeenkaan, ota yhteys tekniseen tukeen. HUOM: kaikki koodit eivat koske kaikkia malleja.

Koodi Kuvaus Mahdollinen ratkaisu

- Nestekidenayttd nakyy huonosti. Tarkista ja sé&dé nayton kontrasti.

- Painikkeet eivat toimi. Kéaynnista energiamittari uudelleen sammuttamalla ja kytkemalla se taas
paalle.

101 Mittaus pysahtyy EEPROM-virheen vuoksi. Paina OK, jolloin nayttdon tulee kokonaisenergiankulutus. Siirry konfigurointitilaan ja toteuta konfiguroinnin palautus (Reset Config).

102 Mittaus pysahtyy kalibrointitaulukon puutteen vuoksi. Paina OK, jolloin nayttéon tulee Siirry konfigurointitilaan ja toteuta konfiguroinnin palautus (Reset Config).

kokonaisenergiankulutus.

201 Mittaus jatkuu. Taajuusasetukset ja taajuusmittaukset eivat vastaa toisiaan. Korjaa taajuusasetukset virtajarjestelman nimellistaajuuden mukaisiksi.

202 Mittaus jatkuu. Johdinasetukset ja johdintulot eivat vastaa toisiaan. Korjaa johdinasetukset johdintulojen mukaisiksi.

203 Mittaus jatkuu. Vaihejérjestys on kaanteinen. Tarkista johdinliitannat ja korjaa tarvittaessa johdinasetukset.

204 Mittaus jatkuu. Kokonaispéatdenergia on negatiivinen virheellisen jannitteen ja nykyisten kytkentdjen takia. | Tarkasta johdinkytkennat.

205 Mittaus jatkuu. Paivays ja kellonaika ovat nollautuneet sahkdkatkon vuoksi. Aseta paivays ja kellonaika.

207 Mittaus jatkuu. Sisainen kello toimii epanormaalisti. Kéaynnista energiamittari uudelleen sammuttamalla ja kytkemalla se taas
paalle. Aseta sitten paivays ja kellonaika.

Ha a LED-ek hibat vagy rendellenességet jeleznek, nyissa meg a diagnosztikai képernyét és keresse ki a diagnosztikai kodot. A kijelz6n torténé navigacidra vagy a konﬁgurz"aci() elvégzésére
vonatkozé utasitasokat a 6. fejezetben talélja. Ha a probléma az alabbi utasitasok elvégzését kdvetden is fennall, Iépjen kapcsolatba a miiszaki tAmogatassal. MEGJEGYZES: Nem minden kéd
vonatkozik mindegyik tipusra.

a

Kod Leiras Lehetséges megoldas

- Az LCD-kijelz6n nem latszik semmi. Ellenérizze és allitsa be az LCD kontrasztjat.

- A nyomégombok nem miikédnek. Inditsa Ujra a mérét: kapcsolja ki, majd be.

101 A mérés EEPROM hiba miatt leall. A teljes energiafogyasztas az OK megnyomasaval Lépjen konfiguracios lizemmaodba, és térdlje a konfiguraciot (Reset Config).
megjelenithetd.

102 A mérés kalibracios tabla hianya miatt ledll. A teljes energiafogyasztas az OK megnyomasaval Lépjen konfiguracios lizemmaddba, és tordlje a konfiguraciot (Reset Config).
megjelenithet.

201 A mérés folytatddik. Eltérés van a frekvencia-bedllitasok és a frekvenciamérések kozott. Javitsa ki a frekvenciabeallitast a halézat névleges frekvenciaja alapjan.

202 A mérés folytatodik. Eltérés van a bekotési beallitasok és a bekétott bemenetek kozott. A bekotott bemeneteknek megfeleléen javitsa a bekotési beallitasokat.

203 A mérés folytatodik. A fazissorrend forditott. Ellenérizze a csatlakozasokat, és szlikség szerint javitsa a bekotési beallitasokat.

204 A mérés folytatodik. A teljes energia negativ a helytelen feszliltség- és aramcsatlakoztatasok Ellenérizze a bekdtott csatlakozasokat.
miatt.

205 A mérés folytatodik. A datum és idé aramkimaradas miatt torlédott. Allitsa be a datumot és az idét.

207 A mérés folytatodik. A belsé 6ra miikédése rendellenes. Inditsa Ujra a mérét: kapcsolja ki, majd be, majd pedig tordlje a datumot és idét.
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® Als de lampjes een fout of abnormale toestand aangeven, gaat u naar het diagnosescherm en zoekt u de diagnosecode op. Raadpleeg hoofdstuk 6 voor instructies om door het scherm te
bewegen of de configuratie vast te leggen. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderstaande instructies hebt uitgevoerd, neemt u contact op met de technische ondersteuning.
OPMERKING: Niet alle codes gelden voor alle modellen.

Code Beschrijving Mogelijke oplossing
- LCD-scherm niet zichtbaar. Controleer het LCD-contrast en regel het zo nodig bij.
- Drukknoppen werken niet. Start de elektriciteitsmeter opnieuw door het apparaat uit en weer aan te zetten.
101 Meetfunctie stopt vanwege EEPROM-fout. Druk op OK om het totale energieverbruik weer te Ga naar de configuratiefunctie en voer de opdracht Reset Config uit.

geven.
102 Meetfunctie stopt vanwege gebrek aan kalibratietabel. Druk op OK om het totale Ga naar de configuratiefunctie en voer de opdracht Reset Config uit.

energieverbruik weer te geven.
201 Meetfunctie loopt door. Frequentie-instellingen en frequentiemetingen stemmen niet overeen. Pas de frequentie-instellingen aan volgens de nominale frequentie van de stroomtoevoer.
202 Meetfunctie loopt door. Bedradingsinstellingen en -ingangen stemmen niet overeen. Pas de bedradingsinstellingen aan volgens de ingangen.
203 Meetfunctie loopt door. Omgekeerde fasevolgorde. Controleer de bedradingsaansluitingen en pas de bedradingsinstellingen zo nodig aan.
204 De meetfunctie wordt voortgezet. Totale actieve energie, negatief vanwege onjuiste spanning Controleer de draadaansluitingen.

en stroomaansluitingen.
205 Meetfunctie loopt door. Datum en tijd gereset vanwege een stroomstoring. Stel de datum en tijd in.
207 Meetfunctie loopt door. Abnormale interne klokfunctie. Start de elektriciteitsmeter opnieuw door het apparaat uit en weer aan te zetten en stel de

datum en tijd vervolgens opnieuw in.
Nar indikatorlampene viser en feil / unormal situasjon, ga til diagnostikkskjermbildet og finn diagnostikkoden. For instruksjoner om hvordan du navigerer pa displayet eller utfarer konfigurasjon,
se kapittel 6. Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene nedenfor, ta kontakt med Teknisk kundestatte. MERK: Ikke alle koder gjelder for alle modeller.
Kode Beskrivelse Mulig lesning
- LCD-display kan ikke leses. Sjekk og juster kontrastinnstillingene for LCD.
- Feil med trykknapp. Start energimaleren pa nytt ved & sla streammen av og pa igjen.
101 Maling stopper pa grunn av EEPROM-feil. Trykk pa OK for & vise totalt energiforbruk. Ga inn i konfigurasjonsmodus og implementer Reset Config.
102 Maling stopper pa grunn av mangel pa kalibreringstabell. Trykk pa OK for & vise totalt energiforbruk. Ga inn i konfigurasjonsmodus og implementer Reset Config.
201 Maling fortsetter. Misforhold mellom frekvensinnstillinger og frekvensmalinger. Korriger frekvensinnstillinger i henhold til el-systemets nominelle frekvens.
202 Maling fortsetter. Misforhold mellom ledningsinnstillinger og ledningsinnganger. Korriger ledningsinnstillinger i henhold til ledningsinnganger.
203 Maling fortsetter. Fasesekvens i revers. Sjekk ledningsforbindelser og korriger ledningsinnstillinger ved behov.
204 Maling fortsetter. Sum aktiv energi er negativ pa grunn av feil spennings- og stremforbindelser. Sjekk ledningsforbindelser.
205 Maling fortsetter. Dato og klokkeslett ble tilbakestilt pa grunn av strembrudd. Still inn dato og klokkeslett.
207 Maling fortsetter. Unormal intern klokkefunksjon. Start energimaleren pa nytt ved a sla stremmen av og pa igjen og sa stille inn dato
og klokkeslett igjen.

@ Gdy diody LED wskazujg btgd/nieprawidiowg sytuacje, nalezy przej$¢ do ekranu diagnostyki i odczyta¢ kody diagnostyczne. Instrukcje dotyczgce nawigacji po wyswietlaczu lub
przeprowadzania konfiguracji podano w rozdziale 6. Jesli po zastosowaniu sig¢ do ponizszych zalecen problem nadal wystepuje, skontaktuj sig z dziatem pomocy technicznej. UWAGA: Nie
wszystkie przepisy dotyczg wybranych modeli.

Kod Opis Mozliwe rozwiazanie
- Wyswietlacz LCD jest nieczytelny. Sprawdz i dostosuj kontrast wyswietlacza LCD.
- Nie dziatajg przyciski. Uruchom ponownie licznik energii, odtgczajgc i poditaczajac jego zasilanie.
101 Licznik przestaje dziata¢ z powodu btedu pamieci EEPROM. Nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢ Przejdz do trybu konfiguracji i wybierz opcje Reset Config.
catkowite zuzycie energii.
102 Licznik przestaje dziata¢ z powodu braku tabeli kalibracji. Naci$nij przycisk OK, aby wyswietli¢ Przejdz do trybu konfiguracji i wybierz opcje Reset Config.
catkowite zuzycie energii.
201 Licznik kontynuuje dziatanie. Niezgodno$¢ ustawien czestotliwosci z pomiarami czestotliwosci. Popraw ustawienia czestotliwosci odpowiednio do czestotliwosci nominalnej uktadu
zasilania.
202 Licznik kontynuuje dziatanie. Niezgodno$¢ ustawien instalacji elektrycznej z sygnatami wejsciowymi. | Popraw ustawienia instalacji elektrycznej odpowiednio do sygnatéw wejéciowych.
203 Licznik kontynuuje dziatanie. Odwrocona kolejno$¢ faz. Sprawdz podtgczenia przewoddw i w razie potrzeby popraw ustawienia instalacji
elektrycznej.
204 Licznik nadal pracuje. Ujemna warto$¢ energii sumarycznej z powodu nieprawidtowych potaczen Sprawdzi¢ potgczenia okablowania.
napieciowych i pragdowych.
205 Licznik kontynuuje dziatanie. Data i godzina zostaty wyzerowane z powodu braku zasilania. Ustaw date i godzine.
207 Licznik kontynuuje dziatanie. Nieprawidtowe dziatanie zegara wewnetrznego. Uruchom ponownie licznik energii, odtgczajac i podtaczajac zasilanie, a nastgpnie
wyzeruj date i godzine.

@ Ga till diagnostikskarmen och kontrollera felkoden nér lysdioder indikerar ett fel/en onormal situation. Se avsnitt 6 for instruktioner om hur navigering sker i displayen eller utfér en konfiguration.
Om problemet kvarstar efter det att nedanstaende instruktioner foljts bor du kontakta teknisk support. OBS! Alla koder géller inte for alla modeller.

Kod Beskrivning Mojlig 16sning
- Displayen visas inte. Kontrollera och justera LCD-displayens kontrast.
- Knapptryckningar fungerar inte. Starta om energimataren genom att stdnga av och sedan sla pa strémfoérsorjningen
till den.
101 Métning upphér pa grund av ett fel i EEPROM. Tryck p& OK for att se den totala energiférbrukningen. | Ga in i konfigurationslage och utfor Reset Config (Aterstall konfigurationen).
102 Matning upphdr pa grund av avsaknad av kalibreringstabell. Tryck pa OK for att se den totala Ga in i konfigurationslége och utfér Reset Config (Aterstéll konfigurationen).
energiférbrukningen.
201 Matningen fortsatter. Felanpassning mellan frekvensinstéllningar och frekvensmatningar. Korrigera frekvensinstaliningen sa att den 6verensstammer med den nominella
frekvensen i forsorjningssystemet.
202 Matningen fortsatter. Felanpassning mellan inkopplingsinstéliningar och den verkliga inkopplingen. Korrigera inkopplingsinstéliningar sa att de 6verensstammer med den verkliga
inkopplingen.
203 Matningen fortsatter. Fassekvensen reverserad. Kontrollera inkopplingen och korrigera inkopplingsinstallningarna vid behov.
204 Matningen fortsatter. Den totala aktiva energin &r negativ p.g.a. felaktigspanning och aktuella Kontrollera inkopplingarna.
anslutningar.
205 Matningen fortsatter. Datum och tid har nollstéllts pa grund av ett strémavbrott. Stéll in datum och tid.
207 Matningen fortséatter. Avvikelse i den interna klockan. Starta om energiméataren genom att stdnga av strémférsérjningen till den och stéll
darefter in datum och tid nar energimataren har startat igen.
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Napét'ové vstupy
* Hvézda: 100-277 V F-N,
173-480 V F-F + 20 %
« Trojuhelnik: 173-480 V F-F + 20 %
« Frekvence: 50 Hz / 60 Hz +10 %
« Maximalni napéti: 332 V F-N nebo 575 V F-F
* Pozadovana minimalini teplotni
tfida vodi¢u: 90 °C
« Kategorie méfeni 1l
« Impedance: 3 MQ
Proudové vstupy
« Jmenovity: 1 Anebo 5 A
« Méfeny proud: 20 mA—-6 A
« Odolnost: 10 A trvale, 20 A po dobu 10 s/hod
« Pozadovana minimalni teplotni
tfida vodi¢u: 90 °C
« Impedance: <1 mQ
« Zatéz: <0,036 VA pii 6 A

[Viems200  [V]iEm3250

@D

Jénnitetulot

« Tahti: 100 — 277 VL-N, 173 - 480 V L-L +
20 %

+ Kolmio: 173 - 480 V L-L + 20 %

* Taajuus: 50 Hz / 60 Hz + 10 %

» Enimmaisjannite: 332 V L-N tai 575 V L-L

« Pienin vaadittava johdon lampétilankesto:
90 °C

« Mittausluokka Ill

 Impedanssi: 3 MQ

Virtatulot

* 1 Atai 5 Animellinen

* Mitattava virta: 20 mMA—-6 A

« Virransieto: 10 A jatkuva, 20 A: 10 s/h

* Pienin vaadittava johdon lampétilankesto:
90 °C

* Impedanssi: <1 mQ

« Kuorma: <0,036 VA virran ollessa 6 A

@

Spanningsingangen

« Ster: 100 — 277 V L-N, 173 - 480 V L-L + 20%

« Driehoek: 173 — 480 V L-L + 20%

« Frequentie: 50 Hz/60 Hz +10%

* Maximumspanning: 332 V L-N of 575 V L-L

« Minimumspecificatie kopertemperatuur: 90 °C

* Meetcategorie Il

* Impedantie: 3 MQ

Stroomingangen

* 1Aof 5Anominaal

* Gemeten stroom: 20 mMA-6 A

« Bestand tegen: 10 A continu, 20 A gedurende
10 sec/uur

« Minimumspecificatie kopertemperatuur: 90 °C

« Impedantie: <1 mQ

« Last: < 0,036 VA bij 6 A

Pl
Napiecia wejsciowe
« Potgczenie w trojkat: 100 — 277 V L-N,
173 -480 V L-L +20%
« Potgczenie gwiazdowe: 173 — 480 V L-L + 20%
« Czestotliwos¢: 50 Hz / 60 Hz £10%

* Minimalna warto$¢ temperatury
granicznej przewodu: 90 °C

« Kategoria Ill pomiaru

« Impedancja: 3 MQ

Wejsciowe natezenia pradu

* Nominalnie 1 Alub 5 A

« Mierzone natezenie pradu: 20 mA—-6 A

« Wytrzymatos¢: stale 10 A, 20 Aw ciggu 10 s’h

* Minimalna warto$¢ temperatury
granicznej przewodu: 90 °C

« Impedancja: <1 mQ

« Obcigzenie: <0,036 VA przy 6 A

« Maksymalne napiecie: 332 V L-N lub 575V L-L  Maksymalny punkt rosy 50 °C

Technické udaje / Specifikationer / Tekniset tiedot / Miliszaki adatok / Specificaties / Spesifikasjoner /

Dane techniczne / Specifikationer

&

daj

Spandingsindgange Installation
* Wye: 100 — 277 V L-N, 173 — 480 V L-L + 20 % - Driftstemperatur: -25 °C til +55 °C
« Delta: 173 -480 V L-L £ 20 % « Opbevaringstemperatur: -40 °C til +85 °C
« Frekvens: 50 Hz/60 Hz + 10 % * 5 % til 95 % RF ikke-kondenserende
» Maksimal spaending: 332 V L-N eller 575V L-L  Maksimalt dugpunkt 50 °C
« Mindstekrav til specifikation for « |P40-frontpanel, IP20-hus
ledningstemperatur: 90 °C * <2000 m over havniveau
* Malekategori Il « Forureningsgrad 2
* Impedans: 3 MQ « Beskyttelsesgrad mod slag: IKO8
Stremindgange « Ikke egnet til vadrum
« 1 Aeller 5 A nominelt  Kun til indendears brug
» Malt stromstyrke: 20 mMA—-6 A
« Modstandsdygtighed: 10 A kontinuerligt, 20 A
ved 10 sek/t
» Mindstekrav til specifikation for
ledningstemperatur: 90 °C
* Impedans: <1 mQ
« Last: <0,036 VAved 6 A

Instalace

* Provozni teplota: -25 °C az +55 °C

« Skladovaci teplota: -40 °C az +85 °C

« Relativni vihkost: 5 % — 95 % nekondenzuijici
Maximalni rosny bod 50 °C

< Pfedni panel IP40, pouzdro IP20

+ Nadmoiska vyska <2 000 m

« Stupen znecisténi 2

« Narazuvzdornost: IK08

« Neni vhodné pro vihka prostiedi

« Pouze pro pouziti uvnitf

a

Fesziiltségbemenetek

« Csillagkapcsolas: 100-277 V L-N, 173-480 V
L-L +£20%

« Delta: 173-480 V L-L + 20%

« Frekvencia: 50 Hz / 60 Hz +10%

* Maximalis fesziiltség: 332 V L-N vagy 575
VL-L

+ Minimalis szlikséges vezeték-hémérsékleti
mindsités: 90 °C

« Ill. mérési osztaly

« Ellenallas: 3 MQ

Arambemenetek

« 1Avagy 5 Anévleges

* Mért aram: 20 mA-6 A

« Terhelésbiras: 10 A folyamatos, 20 A 6ranként
10 sec id6tartamig

* Minimalis szlikséges vezeték-hémérsékleti
minésités: 90 °C

« Ellenallas: <1 mQ

« Teher: <0,036 VA 6 A-en

@

Spenningsinnganger
* Wye: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L + 20 %
* Delta: 173-480 V L-L + 20 %
« Frekvens: 50 Hz /60 Hz £ 10 %
» Maksimal spenning: 332 V L-N eller 575 V L-L
* Minimum temperaturklassifisering
pakrevd for ledningen: 90 °C
« Malekategori Il
* Impedans: 3 MQ
Streminnganger
* 1 Aeller 5 Anominell
* Malt strom: 20 mMA—-6 A
* Motstar: 10 A kontinuerlig, 20 A ved 10 sek/t
« Minimum temperaturklassifisering
pakrevd for ledningen: 90 °C
* Impedans: <1 mQ
« Belastning: <0,036 VA ved 6 A

SV
Spanningsingangar
« Stjarnkopplad: 100 — 277 V L-N,
173 -480V L-L+20 %
* Deltakopplad: 173 —480 V L-L + 20 %
« Frekvens: 50 Hz / 60 Hz + 10 %
* Max spanning: 332 V L-N or 575 V L-L
« Min. temperaturmarkning for ledare: 90 °C
« Matkategori llI
* Impedans: 3 MQ
Stromingangar
* 1 Aeller 5 Anominell
* Uppmétt strom: 20 mA—-6 A
« Uthallighet: 10 A kontinuerligt, 20 A vid
10 sek/tim.
« Min. temperaturmarkning for ledare: 90 °C
* Impedans: <1 mQ
« Belastning: <0,036 VA vid 6 A

Beilizemelés

+ Uzemeltetési hémérséklet: -25 °C — +55 °C

« Tarolasi hémérséklet: -40 °C — +85 °C

» 5-95% nem kicsapodo relativ paratartalom
Maximalis harmatpont 50 °C

« IP40 elélap, IP20 burkolat

+ <2000 m tengerszint felett

+ 2. kérnyezetszennyezési fokozat

« Utésallosag: 1IK08

» Nedves helyekre nem alkalmas

* Kizarolag beltéri hasznalatra

Asennus

« Toimintalampétila: -25 °C — +55 °C

« Sailytyslampdtila: -40 °C — +85 °C

* 5-95 % suht. kosteus, tiivistymaton
Kastepiste maks. 50 °C

« |P40 etupaneeli, IP20 kotelo

« <2000 m merenpinnan ylapuolella

« Saasteaste 2

* Vaikutusluokka: IKO8

« Ei sovi markiin kayttépaikkoihin

* Vain sisakayttoon

Installatie

« Bedrijfstemperatuur: =25 °C tot +55 °C

« Opslagtemperatuur: =40 °C tot +85 °C

* 5% — 95% niet-condenserend
Maximaal dauwpunt: 50 °C

« Frontpaneel IP40, behuizing IP20

* <2000 m boven zeeniveau

« Vervuilingsgraad 2

« Slagvastheid: IK0O8

« Niet geschikt voor natte ruimten

« Alleen voor gebruik binnenshuis

Installasjon

« Driftstemperatur: -25 °C til +55 °C

« Lagringstemperatur: -40 °C til +85 °C

« 51il 95 % RH ikke-kondenserende.
Maks. duggpunkt 50 °C

« |IP40-frontpanel, IP20-kabinett

* <2000 m over havet

< Forurensningsgrad 2

« Slagfasthet: IKO8

« Uegnet for fuktige omgivelser

« Kun for innenders bruk

Installation

« Driftstemperatur: -25 °C till +55 °C

« Lagringstemperatur: -40 °C till +85 °C

* 5 % till 95 % RH icke-kondenserande
Max daggpunkt 50 °C

« |P40 frontpanel, IP20 hus

* <2000 m Over havsniva

« Miljoklass 2

« Slagtalighet: IK08

« Ej lamplig for vata utrymmen

« Endast fér anvandning inomhus

Instalacja
» Temperatura robocza: od -25 °C do +55 °C
« Temperatura przechowywania: od -40°C
do +85°C
* 5%—-95% wilgotno$¢ wzgledna bez kondensacji

« Panel przedni IP40, obudowa licznika IP20

* <2000 m n.p.m.

« Stopien zanieczyszczenia 2

« Klasa wptywu: IK0O8

« Nie nadaje sig do wilgotnych lokalizacji

« Tylko do zastosowan w obiektach zamknigtych
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Bezpeénostni pokyny / Sikkerhedsinstruktioner / Turvaohjeet / Biztonsagi

utasitasok

Predtim, nez za¢nete zafizeni instalovat, provozovat, opravovat nebo udrzovat, peclivé si prostudujte tyto pokyny a zafizeni si prohlédnéte.
V tomto letaku nebo na zafizeni se mohou objevit nasledujici zvlastni zpravy jako varovani pfed moznym nebezpecim nebo upozornéni na
informace, které vysvétluji nebo zjednodu$uji urcity postup.

AT
ZAN

Pfitomnost symbolu ,Nebezpeci* nebo ,Varovani“ na bezpecnostnim stitku oznacuje existenci elektrického rizika,
které v pfipadé nedodrzeni pokynl zpusobi zranéni.

Toto je symbol bezpecnostni vystrahy. Slouzi k upozornéni na rizika pfipadného zranéni. Dodrzujte v§echny
bezpecnostni zpravy za timto symbolem, aby nedo$lo k trazu nebo dmrti.

A NEBEZPECI

NEBEZPECI oznaduje nebezpeénou situaci, které je nutno se vyhnout, jinak zplisobi Umrti nebo vazné zranéni.

Elektrické zafizeni smi instalovat, provozovat, opravovat a udrzovat pouze kvalifikovani pracovnici. Spole¢nost Schneider Electric nenese
zadnou zodpovédnost za jakékoli disledky, které vyplyvaji z pouZziti tohoto materialu. Pracovnik je kvalifikovan, pokud ma dovednosti a
znalosti s konstrukci, instalaci a provozem elektrickych zafizeni a absolvoval bezpecnostni koleni k rozpoznani a vyhnuti se souvisejicim
rizikam.

PowerLogic a Schneider Electric jsou
ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spole¢nosti Schneider
Electric ve Francii, USA a v dalSich
zemich.

« Tento vyrobek musi byt instalovan, zapojen
a pouzivan v souladu s platnymi normami
anebo instalaénimi predpisy.

« Je-li tento vyrobek pouzivan zptsobem,
ktery neni vyrobcem doporuéen, muze dojit
k narudeni vestavéné ochrany.

« Za bezpecnost jakékoliv soustavy
obsahujici tento vyrobek zodpovida
montazni/instalacni pracovnik dané
soustavy.

ProtoZe normy, technické udaje a konstrukce

se ob&as zméni, vzdy si vyzadejte potvrzeni

informaci uvedenych v této publikaci.

Lees disse instruktioner omhyggeligt, og kig pa udstyret, sa du bliver fortrolig med enheden, for du installerer, betjener, servicerer eller
vedligeholder den. Folgende specialmeddelelse kan forekomme overalt i denne publikation eller pa udstyret som en advarsel mod mulige
risici eller for at tydeliggere oplysninger, der forklarer eller forenkler en procedure.

Tilfgjelsen af et af symbolerne til en "Fare"- eller "Advarsel"-sikkerhedsmaerkat angiver, at der er en el-relateret risiko,
som resulterer i personskade, hvis instruktionen ikke falges.

Dette er et symbol for en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om potentielle risici for personskade.
Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der falger efter dette symbol, for at undga mulig personskade eller dgdsfald.

FARE angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgas, resulterer i dedsfald eller alvorlig personskade.

Elektrisk udstyr ma kun installeres, betjenes, serviceres og vedligeholdes af autoriseret personale. Schneider Electric patager sig intet
ansvar for konsekvenser som folge af anvendelsen af dette materiale. En autoriseret person er en person, som har evner og viden i relation
til konstruktion, installation og betjening af elektrisk udstyr, og som har gennemgaet sikkerhedsuddannelse for at genkende og undga
involverede risici.

PowerLogic og Schneider Electric er
varemarker eller registrerede varemaerker
tilherende Schneider Electric i Frankrig,
USA og andre lande.

« Dette produkt skal installeres, tilsluttes
og anvendes i overensstemmelse
med geeldende standarder og/eller
installationsregler.

« Hvis produktet anvendes pa en made,
der ikke er angivet af producenten, kan
produktets beskyttelse forringes.

« Ansvaret for sikkerheden i ethvert system,
der integrerer dette produkt, pahviler
systemets samler/installater.

Idet standarder, specifikationer og design

lzbende @endres, skal du altid anmode om

bekreeftelse af de oplysninger, der er anfert i

denne publikation.

Lue nama ohjeet huolell ti ja tutustu laitt 1, ennen kuin yritat asentaa, kayttaa, huoltaa tai yllapitaa sita. Tassa tiedotteessa tai
laitteistossa voi esiintya seuraavia erikoisviesteja, joilla varoitetaan mahdollisista vaaroista tai kiinnitetdan huomiota toimenpidetta selventaviin
tai yksinkertaistaviin tietoihin.

AP
A\

Jommankumman symbolin lisédminen Vaara- tai Varoitus-turvamerkintédan osoittaa, ettéd on olemassa sahkdvaara,
josta aiheutuu henkilévahinkoja, jos ohjeita ei noudateta.

Tama on turvavaroituksen symboli. Silla varoitetaan mahdollisesti henkilévahinkoja aiheuttavista vaaroista. Noudata
kaikkia tata symbolia seuraavia turvaviesteja loukkaantumisen tai kuoleman valttamiseksi.

VAARA osoittaa vaarallista tilannetta, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman, jos sita ei vélteta.

Sahkalaitteita saa asentaa, kayttaa, huoltaa ja pitda kunnossa vain pateva henkildstd. Schneider Electric ei ota vastuuta mistdan taman
aineiston kaytosta johtuvista seurauksista. Pateva henkild on tydntekija, jolla on tarvittavat sahkdlaitteiston rakenteeseen, asennukseen ja
toimintaan liittyvat taidot ja tiedot ja joka on saanut turvakoulutusta tehtaviin liittyvien vaarojen havaitsemiseksi ja vélttamiseksi.

PowerLogic ja Schneider Electric ovat
Schneider Electric -yhtion rekisteroityja
tai muita tavaramerkkeja Ranskassa,
Yhdysvalloi: ja i mai

« Tama tuote taytyy asentaa ja kytkea ja sita
tulee kayttaa voimassa olevien standardien
jaltai asennusmaaraysten mukaisesti.

« Jos tuotetta kdytetddn muuten kuin
valmistajan méaarittamalla tavalla, tuotteen
antama suojaus voi heikentya.

« Jarjestelman, jonka osaksi tdma tuote
tulee, turvallisuus on jarjestelman kokoajan/
asentajan vastuulla.

Koska standardit, maéritykset ja mallit

ajoittain muuttuvat, pyyda aina vahvistusta

tassa julkaisussa annetuista tiedoista.

Mielétt a berendezést belizemelné, lizemeltetné, javitana vagy karbantartana, olvassa el figyelmesen az alabbi utasitasokat és vegye
szemligyre a berendezést. A jelen Gtmutatéban vagy a berendezésen megjelend kdvetkezd specidlis figyelmeztetések potencialis
veszélyforrasokra, illetve egy eljarast pontosité vagy leegyszer(isit6é informaciokra hivjak fel a figyelmet.

Ha barmelyik jel ,Veszély” vagy ,Figyelmeztetés” biztonsagi cimkével egyiitt jelenik meg, azt jelzi, hogy olyan
elektromos veszély all fenn, amely az utasitdsok be nem tartésa esetén személyi sériiléshez vezethet.

Ez a biztonsagi figyelmeztetd jel. Potencidlis személyi sériilés veszélyére hivja fel a figyelmet. A lehetséges sériilés
vagy halal elkerllése érdekében tartson be minden biztonsagi elbirast, amely ezt a jelet kdveti.

AVESZELY egy veszélyes helyzetet jeldl, amelyet ha nem keriilnek el, halalt vagy stlyos sériilést eredményez.

Az elektromos berendezések belizemelését, lizemeltetését, javitasat és karbantartasat kizardlag szakképzett dolgozdk végezhetik. A
Schneider Electric semmiféle felelésséget nem vallal a jelen anyag hasznalatabol eredé barmiféle kovetkezményért. Szakképzett személynek
olyan személy min&siil, aki rendelkezik az elektromos berendezések 6sszeszereléséhez, belizemeléséhez és lizemeltetéséhez sziikséges
szaktudassal és ismeretekkel, és aki munkavédelmi képzésben részesiilt abbdl a célbdl, hogy a kapcsolddd veszélyeket felismerje és
elkertlje.

A PowerlLogic és a Schneider Electric
Franciaorszagban, az Egyesiilt
Allamokban és mas orszagokban a
Schneider Electric védjegyei.

» Atermék belizemelését, bekotését
és felhasznalasat a vonatkozo
szabalyozasokkal és/vagy belizemelési
szabalyokkal 6sszhangban kell végezni.

* Ha a terméket a gyarto altal megadottol
eltéré moédon hasznaljak, ez hatassal lehet
a termék altal biztositott védelemre.

« Ajelen terméket magaban foglald
barmilyen rendszer biztonsaga a rendszer
Osszeszereléjének/belizemelsjének
feleléssége.

Mivel a szabalyozasok, miiszaki adatok és

tervek id6rél idére valtoznak, mindig kérje

a jelen kiadvanyban megadott informaciok

megerdsitését.

NHA20211-00

11/12



Veiligheidsvoorschriften / Sikkerhetsinstrukser / Instrukcje dotyczace

bezpieczenstwa / Sakerhetsinstruktioner

Lees deze instructies aandachtig door en bestudeer de apparatuur, zodat u er bekend mee bent voordat u deze probeert te installeren, te
bedienen of te onderhouden. In deze documentatie of op de apparatuur kunnen de volgende speciale boodschappen vermeld staan als
waarschuwing voor mogelijke gevaren of om de aandacht te vestigen op informatie die een procedure verduidelijkt of vereenvoudigt.

AN P
A

Gebruik van een van beide symbolen bij een veiligheidslabel voor een gevaar of waarschuwing wijst erop dat er
elektrische risico’s bestaan die bij het niet opvolgen van de aanwijzingen persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Dit is het waarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijk persoonlijk letsel. Houd u aan alle
veiligheidsvoorschriften die op dit symbool volgen om mogelijk letsel of de dood te vermijden.

GEVAAR

GEVAAR wijst op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, zeker ernstig letsel of de dood tot
gevolg zal hebben.

A

Elektrische apparatuur mag alleen door deskundig personeel worden geinstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric is niet
aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van dit materiaal. Onder deskundig personeel wordt verstaan: iemand die over
de juiste vaardigheden en kennis beschikt met betrekking tot de aanleg, de installatie en het gebruik van elektrische installaties en een
veiligheidsopleiding heeft genoten om de gevaren te herkennen en te vermijden.

PowerLogic en Schneider Electric zijn
(wettig gedeponeerde) handelsmerken
van Schneider Electric in Frankrijk, de VS
en andere landen.

« Dit product moet worden geinstalleerd,
aangesloten en gebruikt in
overeenstemming met de geldende normen
en/of installatievoorschriften.

« Als dit product wordt gebruikt op een
manier die niet door de fabrikant is
voorgeschreven, kan dit ten koste gaan van
de bescherming die het product biedt.

« De veiligheid van systemen waarin dit
product wordt gebruikt valt onder de
verantwoordelijkheid van de samensteller/
installateur van het systeem.

Normen, specificaties en ontwerpen

veranderen na verloop van tijd. Vraag

daarom altijd om bevestiging van de
informatie in deze uitgave.

Les disse instruksene naye og se pa utstyret for a gjere deg kjent med enheten for du forsgker a installere, betjene, reparere eller
vedlikeholde den. Falgende spesielle meldinger kan vises i denne bulletinen eller pa utstyret for & varsle om potensielle farer eller gjere
oppmerksom pa informasjon som forklarer eller forenkler en fremgangsmate.

Hvis et varselmerke for "Fare" eller "Advarsel" ogsa er merket med et symbol, varsler det om en elektrisk fare som vil
fere til personskade dersom instruksjonene ikke falges.

Dette er varselsymbolet for sikkerhet. Det brukes for & varsle deg om potensiell fare for personskade. Folg alle
sikkerhetsanvisningene som kommer etter dette symbolet for & unnga mulig personskade eller dedsfall.

FARE varsler om en farlig situasjon som, hvis den ikke unngas, vil fgre til dedsfall eller personskade.

Elektrisk utstyr skal bare installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres av kvalifisert personell. Schneider Electric patar seg ikke noe ansvar
for konsekvenser som er en fglge av bruken av dette materialet. En kvalifisert person er en person som har ferdigheter og kunnskaper innen
konstruksjon, installasjon og drift av elektrisk utstyr, og som har fatt sikkerhetsoppleering i & gjenkjenne og unnga tilherende farer.

PowerLogic og Schneider Electric er
varemerker eller registrerte varemerker
som tilhgrer Schneider Electric i
Frankrike, USA og andre land.

« Dette produktet ma installeres, kobles til og
brukes i samsvar med gjeldende standarder
ogl/eller installasjonsforskrifter.

« Hvis dette produktet brukes pa en mate
som ikke er spesifisert av produsenten, kan
beskyttelsen som produktet gir bli svekket.

« Sikkerheten til ethvert system som
innlemmer dette produktet, er montgrens/
installaterens ansvar.

Ettersom standarder, spesifikasjoner og

design endres fra tid til annen, be alltid om

a fa informasjonen i denne publikasjonen

bekreftet.

Przed przystapieniem do instalacji, obstugi, serwisowania lub konserwacji urzadzenia nalezy doktadnie przeczytac niniejsze instrukcje i
przyjrze¢ sig urzadzeniu, aby zapoznac¢ sie z nim. Ponizsze komunikaty specjalne moga wystepowac w niniejszym biuletynie lub znajdowac
sig na urzadzeniu, ostrzegajac o potencjalnych zagrozeniach lub zwracajgc uwage na informacje utatwiajace procedury.

Dodanie jednego z symboli do etykiety bezpieczenstwa ,Zagrozenie” lub ,Ostrzezenie” wskazuje na istnienie ryzyka
porazenia pradem, ktére moze skutkowaé¢ obrazeniami ciata w przypadku niezastosowania sie do zalecen.

To jest symbol ostrzezenia dotyczacego bezpieczenstwa. Ma na celu ostrzezenie przed potencjalnym zagrozeniem
obrazen ciata. Nalezy przestrzegaé wszystkich komunikatéw dotyczgcych bezpieczenstwa podanych przy tym
symbolu, aby zapobiec ryzyku obrazen ciata lub $mierci.

A ZAGROZENIE

ZAGROZENIE wskazuje na niebezpieczng sytuacje, ktérej nieunikniecie prowadzi do $mierci lub obrazen ciata.

Sprzet elektryczny musi by¢ instalowany, obstugiwany, serwisowany i konserwowany wytgcznie przez wykwalifikowany personel.

Firma Schneider Electric nie ponosi zadnej odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek konsekwencje wynikajace z uzytkowania tego sprzetu.
Wykwalifikowany technik jest osobg posiadajgca umiejetnosci i wiedze z zakresu budowy, instalacii i dziatania sprzetu elektrycznego i ktéra
przeszta szkolenie z zakresu bezpieczenstwa, aby rozpoznawac i unikaé mozliwych zagrozen.

PowerLogic i Schneider Electric sg
znakami handlowymi lub zastrzezonymi
znakami handlowymi firmy Schneider
Electric we Francji, Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach.

« Ten produkt nalezy zainstalowac, podtgczy¢
i uzytkowa¢ zgodnie z obowigzujgcy
normami i/lub przepisami dotyczgcymi
instalacji.

» Uzytkowanie tego produktu w inny sposéb
niz okreslony przez producenta moze
spowodowac pogorszenie jego wtasciwosci
zapewniajgcych bezpieczenstwo.

« Kwestie bezpieczenstwa jakiegokolwiek
systemu dotgczonego do tego produktu
stanowig odpowiedzialno$¢ montera/
instalatora danego systemu.

Normy, dane techniczne i konstrukcje

czasami ulegajg zmianom, dlatego zawsze

nalezy poprosi¢ o potwierdzenie informacji
zawartych w niniejszej publikacji.

Lé&s dessa instruktioner noga och undersok utrustningen for att bekanta dig med den innan du installerar, anvander, eller utfor servicearbeten
pa den. Foljande specialmeddelanden kan visas i denna instruktion eller pa utrustningen for att varna om potentiella faror eller for att pakalla
uppmarksamhet pa information som forklarar eller férenklar en procedur.

Tillagget med symbolerna "Fara” eller "Varning” innebar att det finns elektriska risker som kan innebara personskada
om anvisningarna inte foljs.

Detta ar symbolen for att sékerhetsuppmaning. Den anvands for att uppmarksamma dig om risker for personskada.
Uppmérksamma alla sdkerhetsmeddelanden som &r markerade med denna symbol for att undvika potentiell skada
eller dédsfall.

FARA visar pa en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dédsfall eller allvarlig skada.

Elektrisk utrustning ska endast installeras, anvandas och underhallas av kvalificerad personal. Schneider Electric patar sig inget ansvar for
konsekvenser som uppstar vid anvandningen av detta material. En kvalificerad person ar en som har kompetens och kunskap i samband med
konstruktion, installation och anvandning av elektrisk utrustning och har fatt sakerhetsutbildning fér att kunna identifiera och undvika de risker
som forknippas darmed.

PowerLogic och Schneider Electric ar
varumarken eller registrerade varumarken
som &gs av Schneider Electric i Frankrike,
USA och andra lander.

« Denna produkt maste installeras, anslutas
och anvandas i enlighet med géllande
standarder och/eller installationsféreskrifter.

+ Om denna produkt anvands pa ett satt som
inte specificeras av tillverkaren, kan det
skydd som produkten har forséamras.

« Sakerheten for alla system som ingar
i denna produkt ansvarar montéren/
installatéren av systemet for.

Eftersom standarder, specifikationer och

design sténdigt utvecklas, kontrollera alltid

om informationen i denna publikation ar
korrekt.
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